
Connessione in entra-esce 380 kV

LINEA AAT 380 kV  "ITTIRI-SELARGIUS" DI TERNA

NUOVA SE DI TRASFORMAZIONE RTN
380/150 kV DI TERNA

Sbarre AT 150 kV -TernaSbarre AT 150 kV -Terna

NUOVA SE DI SMISTAMENTO RTN 150 kV DI TERNA
+

STALLO ARRIVO IMPIANTO EOLICO DA 57 MW

Connessione in entra-esce 150 kV

LINEA AT 150 kV  "GONI-ULASSAI" DI TERNA

IMPIANTO RETE TERNA

Linea: ARG7H1R-30 kV / 30 m
Sezione: 4x(3x(1x300))

TRAFO MT/AT SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA UTENTE

45-63 MVA
(ONAN - ONAF)

150/30 kV
YNd11

Connessione in antenna 150 kV - Utente

Sbarre AT 150 kV - Utente
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW
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TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4% - Dy5
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-05

GRUPPO SE-01

Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 2410m
Sezione: 1(3x120 mmq) Linea: ARG7H1RX-30 kV  / lunghezza 1760 m

Sezione: 1(3x95 mmq)

Linea: ARG7H1R-30 kV / lunghezza 25880 m
Sezione: 2x3x(1x630)mmq
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-07

Linea: ARG7H1RX-30 kV  / lunghezza 2920 m
Sezione: 1(3x150 mmq)

UPS

TRAFO AUSILIARI SOTTOSTAZIONE AT/MT
TR AUX: Ik = 2,4 [kA]

QUADRO BT AUSILIARI SOTTOSTAZIONE AT/MT
Q_AUX: Ik = 2,36 [kA]

Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 4(1x95)

UPS 10 kVA
UPS_10: Ik = 2,95 [kA]

Linea: FG16OR16 / 5 m
Sezione: 1(5G4)

Linea: FG16OR16 / 5 m
Sezione: 1(5G4)

Linea: ARG7H1RX-30 kV kV / lunghezza
20 m Sezione: 1(3x50)mmq

Linea:ARG7H1R-30 kV / lunghezza 27780 m
Sezione: 3x3x(1x300)mmq
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V1/V2=0,69/30 kV - Vcc%=4% - Dyn11
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-04
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-09

GRUPPO SE-03

Linea:  ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 2500 m
Sezione: 1(3x120 mmq) Linea:  ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 1340 m

Sezione: 1(3x95 mmq)
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4% - Dy5

WTG-SE-08
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4% - Dy5

WTG-SE-10

Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 890 m
Sezione: 1(3x95 mmq)

Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 1440 m
Sezione: 1(3x95 mmq)

GRUPPO SE-06

Linea:ARG7H1R-30 kV / lunghezza 27450 m
Sezione: 3x3x(1x300)mmq

AUSILIARI SOTTOSTAZIONE AT/MT
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SCHEMA A BLOCCHI OPERE ELETTRICHE 
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QUADRO BT
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WTG-SE-06

Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 30 m
Sezione: 1(3x95 mmq)

Linea:  ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 30 m
Sezione: 1(3x95 mmq)
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Linea: ARG7H1RX-30 kV  / lunghezza 30 m
Sezione: 1(3x95 mmq)

Cabina raggruppamento SE-06
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Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 760 m
Sezione: 1x(3x95)mmq
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-12

Linea: ARG7H1RX-30 kV / lunghezza 210 m
Sezione: 1x(3x95)mmq
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ALTERNATORE ASINCRONO
Pn=4,75 MW

TRAFO MT/BT An=6350 kVA
V1/V2=0,75/30 kV - Vcc%=4%-Dy5

WTG-SE-11

Novembre 2022

W2203SEU

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
COMPOSTO DA 12 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI

57 MW NEL COMUNE DI SEUI (SU), CON OPERE CONNESSE NEI COMUNI
DI SEUI (SU), ESCALAPLANO (SU) ED ESTERZILI (SU)

ESTERZILIESCALAPLANOSEUI
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