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3200 A25 A

POTENZA NOMINALE
IMPIANTO DI PRODUZIONE

Pac = 27,44 MW
Pdc = 35,30 MWp

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 2 CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 1

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 5

ALIMENTAZIONE TRAFO

3200 A25 A

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 3
3,43 MVA 3,43 MVA 3,43 MVA

3,43 MVA3,43 MVA
ALIMENTAZIONE TRAFOCABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 6

3200 A25 A

3,43 MVA
ALIMENTAZIONE TRAFOCABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 8

3200 A25 A

ALIMENTAZIONE TRAFO

3200 A25 A

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 4
3,43 MVA

3,43 MVA
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IMPIANTO DI PRODUZIONE + BESS

POTENZA NOMINALE
IMPIANTO DI ACCUMULO

P = 10 MW
C = 22,36 MWh

BESS 1

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 2

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS  3

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 4

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 5

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

ALIMENTAZIONE TRAFO

PCS BESS 5 - 2 MVA

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

SISTEMA DI CONTROLLO
BESS

BE
SS

PCS BESS 4 - 2 MVA PCS BESS 3 - 2 MVA PCS BESS 2 - 2 MVA PCS BESS 1 - 2 MVA
PARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEA

PARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEA

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2
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3x1x95 mm2
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CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2
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ALIMENTAZIONE TRAFOCABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 7

3200 A25 A

POTENZA NOMINALE
IMPIANTO DI PRODUZIONE

Pac = 27,44 MW
Pdc = 35,30 MWp

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 2 CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 1

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 5

ALIMENTAZIONE TRAFO

3200 A25 A

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 3
3,43 MVA 3,43 MVA 3,43 MVA

3,43 MVA3,43 MVA
ALIMENTAZIONE TRAFOCABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 6

3200 A25 A

3,43 MVA
ALIMENTAZIONE TRAFOCABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 8

3200 A25 A

ALIMENTAZIONE TRAFO

3200 A25 A

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE 4
3,43 MVA

3,43 MVA
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IMPIANTO DI PRODUZIONE + BESS

POTENZA NOMINALE
IMPIANTO DI ACCUMULO

P = 10 MW
C = 22,36 MWh

BESS 1

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 2

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS  3

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 4

ALIMENTAZIONE TRAFO

BESS 5

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

ALIMENTAZIONE TRAFO

PCS BESS 5 - 2 MVA

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=2000 kVA
V1n/V2n= 36/0,8 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 10%

SISTEMA DI CONTROLLO
BESS

BE
SS

PCS BESS 4 - 2 MVA PCS BESS 3 - 2 MVA PCS BESS 2 - 2 MVA PCS BESS 1 - 2 MVA
PARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEA

PARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEAPARTENZA LINEAARRIVO LINEA

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V

BATTERIE
Cn=2x2,236 MWh

INVERTER
Pn=2,00 MW
Vac=800 V
Vdc=1500 V
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CONFINE
RTN TERNA 

GRENERGY RINNOVABILI 8 s.r.l.

DI PROPRIETA'

YO

PARTENZA IMPIANTO MISURE SBARRE SERVIZI AUSILIARI

YO

BESS

YO

CONTROL BESS

YO YO

RISERVA 1 RISERVA 2

YO

PARTENZA RISERVA

YO YO

CLUSTER 1 CLUSTER 2MISURE SBARRE

YO

CONGIUNTORE

N.C.

CONFINE
FUNZIONALE

CAVO 36 kV ARG7H1R
2 x (3x1x630 mm2)

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2
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3x1x50 mm2
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3x1x95 mm2
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3x1x95 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

FUTURA SE RTN
380/150/36 kV

CABINA DI
RACCOLTA

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 1

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 2

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 3

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 4

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 7

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 6

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 5

CABINA DI
CONVERSIONE E

TRASFORMAZIONE 8

SISTEMA DI
CONTROLLO BESS

BESS 5 BESS 4 BESS 3 BESS 2 BESS 1

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE IMPIANTO

SCHEMA IMPIANTO

SCHEMA A BLOCCHI

QUADRO A

SCHEMA UNIFILARE GENERALE - QUADRO A
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