
TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 1

INVERTER 1 (Sottocampo 1)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA

3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 1

INVERTER 2 (Sottocampo 1)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 2

INVERTER 1 (Sottocampo 2)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA

3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 2

INVERTER 2 (Sottocampo 2)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 6

INVERTER 1 (Sottocampo 6)

Pn 3000 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 6

INVERTER 2 (Sottocampo 6)

Pn 3000 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 185 mmq

ARE4H1RX 185 mmq

ARE4H1RX 95 mmq

ARE4H1RX 95 mmq

ARE4H1RX 95 mmq

ARE4H1RX 185 mmq

TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 4

INVERTER 1 (Sottocampo 4)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

3150 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA

3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 1

INVERTER 2 (Sottocampo 4)

Pn 2500 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 95 mmq

ARE4H1RX 95 mmq

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 5

INVERTER 1 (Sottocampo 5)

Pn 2750 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 95 mmq

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 5

INVERTER 2 (Sottocampo 5)

Pn 2750 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 95 mmq

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 5

INVERTER 3 (Sottocampo 5)

Pn 2750 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 185 mmq

TR MT/BT

4000 kVA

36/0,6 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE BT/MT - POWER STATION - SOTTOCAMPO 5

INVERTER 4 (Sottocampo 5)

Pn 2750 kVA

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

ARE4H1RX 185 mmq

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

250 kVA

36/0,4 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

Servizi

Ausiliari

B2

A2

  100\ 3

150000\ 3

V

150 kV
150 kV

5-5-5

400-800-1600

5-5-5

400-800-1600

5-5-5

400-800-1600

5-5-5

400-800-1600

5-5-5

400-800-1600

  100\ 3

150000\ 3

V

  100\ 3

150000\ 3

V

ARE4H1RX 240 mmq

ARE4H1RX 240 mmq

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TR MT/BT

250 kVA

36/0,4 kV

Vcc=6%

kWh

TA
3x8000-5

Servizi

Ausiliari

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

TV

3

TA
3

M

3

TV

3

5-5-5

400-800-1600

  100\ 3

150000\ 3

V

5-5-5

400-800-1600

  100\ 3

150000\ 3

V

ARE4H1RX 185 mmq
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Arch. V. LaurieroIng. R. Di Monte

202100908

REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO AGROVOLTAICO "PIANETTI" DA

30.036,6 kWp E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  NEPI (VT)

Potenza Nominale Impianto: 30.036,6 kWp

Potenza Immissione: 30.139,0 kW

PROGETTAZIONE:
DI MONTE - Studio Tecnico

Via Vittorio Veneto, 38

70128 - Bari Palese

info@dimonte.eu

REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo

INE Pianetti Srl

Piazza Di Sant'Anastasia, 7

00186 - Roma (RM)

Arch. Vita Lauriero

Via Tremiti, 14

70022 - Altamura

vita.lauriero@gmail.com
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