
CP SETTEVENTE ESISTENTE

NUOVA STAZIONE

ELETTRICA RTN 150/36 kV

Linea AT a 150 kV Esistente

"CP SETTEVENE - CP Civita Castellana"

Nuovo Raccordo

in linea aerea AT a 150 kV

Nuovo Raccordo

in cavo AT a 150 kV
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Tratto linea Aerea da Smantellare

LEGENDA

Linea Aerea AT esistente

Traliccio nuovo di progetto

Traliccio esistente

Aree di progetto Potenzialmente Impegnate

Traliccio esistente da smantellare

Nuovo raccordo aereo AT a 150 kV

Linea Aerea AT esistente da smantellare

Nuovo raccordo in cavo interrato AT a 150 kV
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REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO AGROVOLTAICO "PIANETTI" DA

30.036,6 kWp E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE

CONNESSE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  NEPI (VT)

Potenza Nominale Impianto: 30.036,6 kWp

Potenza Immissione: 30.139,0 kW

PROGETTAZIONE:

ING ROBERTO DI MONTE

DI MONTE - Studio Tecnico

Via Vittorio Veneto, 38

70128 - Bari Palese

info@dimonte.eu
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Piazza Di Sant'Anastasia, 7

00186 - Roma (RM)
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