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CAVIDOTTO CON CAVO TIPO ARE4H1H5E N 3x185 mm2 a 66kV

R
EC

IN
ZIO

N
E 10.5m

X13.5m
 ALL'IN

TER
N

O
 D

ELLA

Q
U

ALE VER
R

AN
N

O
 ALLO

C
ATE LE D

ISC
ESE AER

EE,

G
LI SC

AR
IC

ATO
R

I E LE TESTE C
AVO

 AT C
O

N

R
ELATIVI SC

AR
IC

ATO
R

I

CAVIDOTTO CON CAVO TIPO ARE4H1H5E N 3x185 mm2 a 66kV

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. TECNOLOGIE NORD

LINEA MODANE-TORINO

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

Emissione esecutiva

n. Elab.:

A

Data Data

PROGETTO DEFINITIVO

File:

SCALA:

M. Gambaro
M. Reggiani

Gennaio 2019

Dicembre
2018

F.PerroneF.Acconci

ADEGUAMENTO LINEA STORICA TRATTA BUSSOLENO - AVIGLIANA

REALIZZAZIONE DI PRECEDENZE A MODULO 750 m NELLE LOCALITA' DI

BORGONE-BRUZZOLO (BIN. DISPARI) E CONDOVE-VAIE (BIN. PARI)

Dicembre
2018

Dicembre
2018

NT0I04D58P7LP0000001B.DWG

Riposizionamento
piazzola palo 103NB

M. ReggianiGennaio
2019

F.PerroneB.Tutino Gennaio
2019

Gennaio
2019

1:1000

B1000000PL7P85D40I0TN

Planimetria di tracciato Linea Primaria (zona PM Condove)

LINEA PRIMARIA

TORINO

MODANE

LEGENDA SIMBOLI L.P.

Linea primaria 66 kV

Palo M O Z9

Traliccio

Nuovo palo di ormeggio tipo C

Cunicolo interrato e protetto in cls

Impianto  esistente

Impianto da rimuovere

Impianto di nuova realizzazione

N. SOSTEGNO

TIPOLOGIA SOSTEGNO

Z9

1

FABBISOGNO CAVI

Cavi ARE4H1H5E N.3X185mm2 AT 38/72,5 kV

FABBISOGNO CANALINE

L=3 x 2.120 m

Cunicolo interrato in cls con dimensioni interne 40X30 cm
L=2.120 m

FABBISOGNO SOSTEGNI

Pali poliganali tipo C

FABBISOGNO FONDAZIONI

Quantità = 2

Fondazione a gravità tipo P-CO 
Quantità = 2
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