
LEGENDA

Recinzione Perimetrale

Elettrodotto MT

Presenza attraversamenti opere idrauliche canali
e/o scoline da eseguirsi con tecniche
T.O.C. (trivellazione orizzontale controllata)

Aree in fiancheggiamento e/o attraversamento

Punto di Scatto Fotografico

Castello AT
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Idrauliche in situ

PARTE ESTERNA al CAMPO F.V.
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-1.00
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CARREGGIATA
Strada Statale n. 7 ter

+3.20
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D. min. circa 5.00 ml

0.00 0.00
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Strada Statale 7 Ter
+2.20
circa

-1.70
circa

NASTRO MONITORENASTRO MONITORE

S.V. GRECI II

-3.70

n. 3 Tubi PEAD MT Ø160mm²
di colore grigio e
cavo MT 3x1x180 mm²

Scavo realizzato tramite
(TOC)
trivellazione orizzontale
controllata

circa

RISALITA FINO A QUOTA -1.00 m circa
SOTTO LIVELLO STRADA

RISALITA FINO A QUOTA -1.00 m circa
SOTTO LIVELLO STRADA

0.00 0.00

Linea Interrata MT
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circa
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RISALITA FINO A QUOTA 1.00 m
SOTTO LIVELLO STRADA

su LINEA MT
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cavo MT 3x1x180 mm²

Scavo realizzato tramite
(TOC)
trivellazione orizzontale
controllata
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00 NASTRO MONITORE NASTRO MONITORE

circa

circa
RISALITA FINO A QUOTA 1.00 m

SOTTO LIVELLO STRADA
su LINEA MT

Linea Interrata MT
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IN AFFIANCAMENTO VIADOTTO
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(TOC)
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TERRENO AGRICOLO

DISTANZA MINIMA DALL'OPERA IDRAULICA

DISTANZA MINIMA DALL'OPERA IDRAULICA

Siatemazione/opere
Idrauliche in situ

PARTE ESTERNA al CAMPO F.V.

0.00

-1.00
circa

CARREGGIATA
Strada Statale n. 7 ter

+3.20
circa

D. min. circa 5.00 ml

TERRENO AGRICOLO

0,
80

/1
,0

0
0,

20

0.00
Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 / 1,00ml)

(Inerte prescritto)

Nastro  Monitore
(rif.tav. M6.1)

(Sabbia o Inerte prescritto)

Cavidotto
(rif.tav. M5.1)

Posa di un cavo MT su strada
sterrata o Terreno agricolo

(rif. Norme CEI 11-17)
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Traversa su Strada Consoziale Argentoni

sezione Tipo
AFFIANCAMENTO A IMPIANTO F.V.

schema tipo e distanze minime
da opere idrauliche
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Soluzione sezione Tipo A
ATTRAVERSAMENTO CAVIDOTTO

schema tipo e distanze minime
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Nuova viabilità - Strada Vicinale Greci II
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sezione Tipo
AFFIANCAMENTO A SCAVO CAVIDOTTO

schema tipo e distanze minime
da opere idrauliche
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Planimetria Tipo
AFFIANCAMENTO A SCAVO CAVIDOTTO

schema tipo e distanze minime
da opere idrauliche
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Linea MT
Realizzata con
Scavo a cielo

aperto
in affiancamento

Sottocampo F.V.
in affiancamento ad

opera idraulica

sezione TIPO
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REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO
CONNESSO ALLA RTN DELLA POTENZA DI PICCO PARI
 A 44.291,52 kWp E POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE

 PARI A 40.000,00 kW

Fonte A.E. - Ag. del Territorio - N.C.E.U.

Fonte A.E. - Ag. del Territorio - N.C.E.U.

Fonte A.E. - Ag. del Territorio - N.C.E.U. Fonte A.E. - Ag. del Territorio - N.C.E.U.

f1
A1

A2A3

A4
A5A6A7f1

A1
A2A3

A4

A5A6A7A6
A7

Tabella individuazione
attraversamenti/fiancheggiamenti

A2

A1

F1

Latitudine Nord (y)identificativo Longitudine Est (x)

 17°48'43.04"E 40°24'47.76"N

 17°47'30.26"E 40°24'51.27"N

 17°47'5.12"E 40°24'49.08"N

A3  17°46'56.75"E 40°24'48.48"N

A4  17°45'48.38"E 40°24'42.20"N

A5  17°45'19.81"E 40°24'39.77"N

A6  17°45'5.54"E 40°24'38.46"

A7  17°45'1.24"E 40°24'38.07"N
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