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PROGETTO DEFINITIVO

Ing. Massimo Lo Russo

Titolo

SINERGIA GP12 S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
80143 NAPOLI
PEC: sinergia.gp12@pec.it
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio

Regione Campania
Provincia di Benevento

Comune di Amorosi

Impianto FV “AMOROSI”
Potenza DC di impianto 28,327 MWp - potenza AC di immissione in RTN 23,445 MWp

Integrato con l'Agricoltura

con annesso Sistema di accumulo di energia a batterie
Potenza 20,00 MW
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EMISSIONE AI FINI DEL RILASCIO, DA PARTE DI TERNA, DEL PARERE DI  
RISPONDENZA AI REQUISITI TECNICI INDICATI NEL CODICE DI RETE

Trasformatore di tensione capacitivo

Terminale aria-cavo

Trasformatore di potenza 150/20 kV

Sezionatore montante linea\terra

Trasformatore di corrente 

Scaricatore di terra

Sezionatore montante trasformatore

Interrutore montante trasformatore

Trasformatore di tensione induttivo per misure fiscali

Trasformatore di corrente a quattro secondari per misure
fiscali e protezione di montante trasformatore

Interruttore montante linea
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