
LOTTO 316750019 - IMPIANTO 1

15000V - 50Hz - Ik = 12,509 kA  Potenza Contratto 0 kW
Tripolare - Sistema IT (NC)
Potenza Impianto  4 231 kW

QUADRO GENERALE MT IMPIANTO 1
QGMT_I1: Ik = 12,49 [kA]
Linea: RG7H1R-15 kV / 10 m
Sezione: 3(1x240)

QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-1
QMT_S1.1: Ik = 9,22 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 760 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 1-1
TR_S1.1: Ik = 17,49 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 1-1
QGBT_S1.1: Ik = 17,32 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-2
QMT_S1.2: Ik = 9,58 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 680 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 1-2
TR_S1.2: Ik = 17,52 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 1-2
QGBT_S1.2: Ik = 17,36 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 1-3
QMT_S1.3: Ik = 9,85 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 620 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 1-3
TR_S1.3: Ik = 17,55 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 1-3
QGBT_S1.3: Ik = 17,38 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

TRAFO AUSILIARI IMPIANTO 1
TR_AUX.I1: Ik = 2,39 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO CABINE CONSEGNA DISRIBUTORE + UTENTE IMP.1
QBT_CAB.CONS.I1: Ik = 2,39 [kA]
Linea: --- / 10 m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,79 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,42 %

UPS

LOTTO 316750019 - IMPIANTO 2

15000V - 50Hz - Ik = 12,509 kA  Potenza Contratto 0 kW
Tripolare - Sistema IT (NC)
Potenza Impianto  4 231 kW

QUADRO GENERALE MT IMPIANTO 2
QGMT_I2: Ik = 12,49 [kA]
Linea: RG7H1R-15 kV / 10 m
Sezione: 3(1x240)

QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-1
QMT_S2.1: Ik = 9,31 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 740 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 2-1
TR_S2.1: Ik = 17,5 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 2-1
QGBT_S2.1: Ik = 17,33 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-2
QMT_S2.2: Ik = 10,36 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 510 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 2-2
TR_S2.2: Ik = 17,59 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 2-2
QGBT_S2.2: Ik = 17,42 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 2-3
QMT_S2.3: Ik = 10,31 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 520 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 2-3
TR_S2.3: Ik = 17,59 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 2-3
QGBT_S2.3: Ik = 17,42 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

TRAFO AUSILIARI IMPIANTO 2
TR_AUX.I2: Ik = 2,39 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO CABINE CONSEGNA DISRIBUTORE + UTENTE IMP.2
QBT_CAB.CONS.I2: Ik = 2,39 [kA]
Linea: --- / 10 m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,79 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,42 %

UPS

LOTTO 316750019 - IMPIANTO 3

15000V - 50Hz - Ik = 12,509 kA  Potenza Contratto 0 kW
Tripolare - Sistema IT (NC)
Potenza Impianto  4 031 kW

QUADRO GENERALE MT IMPIANTO 3
QGMT_I3: Ik = 12,49 [kA]
Linea: RG7H1R-15 kV / 10 m
Sezione: 3(1x240)

QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-1
QMT_S3.1: Ik = 11,19 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 330 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 3-1
TR_S3.1: Ik = 17,66 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 3-1
QGBT_S3.1: Ik = 17,49 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-2
QMT_S3.2: Ik = 11,85 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 180 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 3-2
TR_S3.2: Ik = 17,72 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 3-2
QGBT_S3.2: Ik = 17,55 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 3-3
QMT_S3.3: Ik = 12,01 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 140 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 3-3
TR_S3.3: Ik = 17,73 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 3-3
QGBT_S3.3: Ik = 17,51 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(3x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,12 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

TRAFO AUSILIARI IMPIANTO 3
TR_AUX.I3: Ik = 2,39 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO CABINE CONSEGNA DISRIBUTORE + UTENTE IMP.3
QBT_CAB.CONS.I3: Ik = 2,39 [kA]
Linea: --- / 10 m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,79 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,42 %

UPS

LOTTO 316750019 - IMPIANTO 4

15000V - 50Hz - Ik = 12,509 kA  Potenza Contratto 0 kW
Tripolare - Sistema IT (NC)
Potenza Impianto  4 031 kW

QUADRO GENERALE MT IMPIANTO 4
QGMT_I4: Ik = 12,49 [kA]
Linea: RG7H1R-15 kV / 10 m
Sezione: 3(1x240)

QUADRO MT SOTTOCAMPO 4-1
QMT_S4.1: Ik = 11,42 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 280 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 4-1
TR_S4.1: Ik = 17,68 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 4-1
QGBT_S4.1: Ik = 17,51 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 4-2
QMT_S4.2: Ik = 10,82 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 410 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 4-2
TR_S4.2: Ik = 17,63 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 4-2
QGBT_S4.2: Ik = 17,46 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,11 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

QUADRO MT SOTTOCAMPO 4-3
QMT_S4.3: Ik = 10,12 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 560 m
Sezione: 3(1x50)

TRAFO SOTTOCAMPO 4-3
TR_S4.3: Ik = 17,57 [kA]
Linea: ARG7H1R-30 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO GENERALE BT SOTTOCAMPO 4-3
QGBT_S4.3: Ik = 17,35 [kA]
Linea: ARG7R / 10 m
Sezione: 3(3x1x240)+(2x240)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,12 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,35 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,41 %

UPS

TRAFO AUSILIARI IMPIANTO 4
TR_AUX.I4: Ik = 2,39 [kA]
Linea: ARG7H1R-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

QUADRO CABINE CONSEGNA DISRIBUTORE + UTENTE IMP.4
QBT_CAB.CONS.I4: Ik = 2,39 [kA]
Linea: --- / 10 m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

UPS CABINA
UPS_CAB: Ik = 0,79 [kA]
Linea: FG16OR16 / 15 m
Sezione: 1(3G2,5)
C.d.t. con: Ib 1,42 %

UPS

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

2
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

1
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

3
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

2
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

1
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

3
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

2
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

1
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

3
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

2
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

1
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

SO
TT

OC
AM

PO
 1-

3
N. 

6 I
NV

ER
TE

R H
ua

we
i S

UN
20

00
-21

5K
TL

-H3
DA

 20
0 k

W 
(3 

MP
PT

)

Joliwood JW-HD132N da 575 Wp

A

B

C

D

E

F

G

HH

E

F

G

A

B

D

C

87654321

7 86541 2 3

FERRARI AGRO ENERGIA S.R.L.
Traversa Bacchileddu 22

07100 Sassari (SS)Impianto fotovoltaico "SAS DOMOS"

34242 moduli fotovoltaici da 575 Wp

82 inverter su 12 sottocampi raggruppati in 4 impianti fotovoltaici

Potenza di picco complessiva  19689,15 kWp

Potenza AC  16400 kW
UPS

Linea DC

Quadro di media tensione

Trasformatore 15kV/BT

Quadro BT

Inverter fotovoltaico

Moduli fotovoltaici

Gruppo di continuità (UPS) con batterie
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