STRINGATURA E POTENZA TOTALE

n.INVERTER | n.INVERTER STRINGATURA n.MODULI POTENZA kW NOMINALI POTENZA
SG350HX SG250HX (545Wp) GENERATORE INVERTER NOMINALE (kW)
(320kW) (225kW) kWp MODULI def. CEl 0-16
2 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 1296 706,32 640
sottocampo 1 CABINA 1 | TRASFORMATORE 1 3 n10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 1440 784,80 675 1990
3 N 1NPPT = 1 stringe do- 24 modai 1512 824,04 675
2 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 1296 706,32 640
sottocampo 2 | CABINA 2 | TRASFORMATORE 2 2 N3 MPPT _ 1 atingo do- 24 medul 912 497,04 450 1990
4 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 1920 1046,40 900
2 n12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 1296 706,32 640
7 n:TO MPPT — 2 stlringhe da 24 moc_juh' 3528 1922 76 1575 2215
SOttOCampo 3 CABINA 3 n'1 MPPT — 1 stringa da 24 moduli
2 n'12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 1296 706,32 640 2915
[FASTORIATORES T e s | e 192276 1575
3 n"12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 1944 1059,48 960
sottocampo 4 | CABINA 4 | TRASFORMATORE 5 2 T OMPPT = 1 stmgs o 94 mosun " 1008 549,36 450 2085
3 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 1440 784,80 675
sottocampo 5 CABINA 5 | TRASFORMATORE 6 4 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 1920 1046,40 900 900
CABINA 6 | TRASFORMATORE 7 4 W12 MPPT — 2 stringhe da 27 moduli 2592 1412,64 1280 1280
sottocampo 6 9 n11 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4752 258984 2025 2025
CABINA 7
TRASFORMATORE 9 9 n"11 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 4752 2589,84 2025 2025
CABINA TRASFORMATORE 10 10 T OMPPT — 1 siringa da’ 24" modei 5040 2746,80 2250 2250
8 TRASFORMATORE 11 11 SRR M T 5544 3021,48 2475 2475
sottocampo 7 3 M0 MEPT = 2 stringhe dg 24 modul 1512 824,04 675
P TRASFORMATORE 12 [MPPT = 1 stringo da 24 mod 2475
CABINA 9 8 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 3840 209280 1800
11 n"10 MPPT — 2 stringhe da 24 moduli 5280 2877,60 2475 2475
TOTALE IMPIANTO n° 13 n° 15 n° 96 57648 31418,16 26400
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GENERATORE NOMINALE (kW)
kWp MODULI def. CEl 0-16
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DISTANZA DI
RISPETTO INVERTER

INVERTER
cc/CA
1136x870x361mm (116kG)

N
struttura di supporto
\__QESEZ+INVERTER

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO INVERTER - scala 1:50

PANNELLO FOTOVOLTAICO

LONGI SOLAR-Hi-MOS5,
LR5-72HBD 545M
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Inverter CC/CA 320kW / 800Vac DISEGCNO VALIDO
Inverter CC/CA 225kW / 800Vac SOLO PER
X-J-8 Numerazione inverter: x=cabina di appartenenza -[ M -P -[AN T-[ E LE TT R-[ C-[

y=trasformatore di appartenenza
y=numero inverter progressivo per trasformatore

NEL CASO DI DIFFORMITA GRAFICHE E/O
ARCHITETTONICHE SONO DA RITENERSI VALIDE LE
RELATIVE TAVOLE ARCHITETTONICHE.
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Progetto stallo di connessione

Ing. Massimiliano Minorchio

Progetto Elettrico
Per. Ind. Massimo Ghesini
Ing. Francesco Piergiovanni

u PROEL

Progetto Linea Elettrica
Geom. Stelio Poli

Ing. Chiara Baldi

Geom. Valentina Cristofori

polienergiesur

Ambiente
Ing. Roberta Mazzolani
Ing. David Negrini

Studio Associato Ne.Ma

Ingegneria Ambiente Sic

Via Confine 24/a — 48015 Cervia (RA)
P.IVA 02653670394

Geologia e Acustica
Dott.ssa Giulia Bastia
Dott. Maurizio Castellari
Dott.ssa Marta Cristiani

CASTELLARI
AMBIENTE

Progetto Strutturale
Ing. Gianluca Ruggi

Progetto Architettonico
Arch. Antonio Gasparri
Arch. Andrea Ricci Bitti

Collaboratori

Arch. Isabella Cevolani
Arch. Martina Cortesi
Arch. Agnese Di Tiro
Arch. Beatrice Mari

Arch. Francesco Ricci Bitti
Arch. Valeria Tedaldi
Arch. Cecilia Venieri
Dott. Cristian Griguoli

COMUNE DI FERRARA

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU
TERRENO AGRICOLO DI POTENZA DI PICCO PARI A 31,41816
MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 26,400 MWp UBICATO IN
PROSSIMITA' DELLA TANGENZIALE OVEST - §S 723
NEL COMUNE DI FERRARA

COMMITTENTE: XC SOLAR SRL

p.IVA 02700980390

Legale rappresentante: Cristiano Vitali
CF. VILCST67R26H199U

PROGETTISTA:  Per. Ind. Massimo Ghesini

N. ELABORATO ELABORATO

C2 ‘I PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
o PIANTA CAMPO FOTOVOLTAICO

NORD
SCALA RIFERIMENTO PRATICA
1:500 IMPIANTO EX CIVETTE
DATA REVISIONE
30/10/2022

General contractor

Protesa spa
Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)

A conpany or AN  telefono 0542 644069 mail info@protesa.net sito www.protesa.net

Proprietd riservata. E vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non
siano espressamente autorizzate.
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.
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