
TR Aux 3

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id
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3P
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S.3
Sezionatore
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In=800 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id
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C
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Scomparti IM e UM per
arrivo TA e TV fiscali
presenti nella cella UM
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M M

Cavo di collegamento all'impianto
di connessione

Cavo Tipo RG7H1M1  da 95 mm²

Misura energia
prelevata

Wh

Misura energia
immessa

Wh

UM

M

Locale misure

Contatore di Scambio

V

A

DG/DDI

1 TO

I> I>>

I>>>
50 - 51 - 51N

Iₒ> Iₒ>>
RELE' DI

PROTEZIONE
GENERALE

f> V>
f<

Vₒ>
V<

27 - 59 - 81<
- 81> - 59V˳

RELE' DI
PROTEZIONE

DI INTERFACCIA

SPG SPI
Richiusura

Apertura

TV-NI

3 TV

Q MT DG

Q MT S

I1.2
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

Cabina utente

I1.1
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S20
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M
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Cavo di collegamento
 Tipo ARG7H1R  3X1X95

Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X95

TR Aux 2

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id Id Id

I.1-I.2-I.3-I.4
I.5-I.6-I.7-I.8-I.9
Interruttore
Mgt diff
3P
Vn=800V
In=200 A
Icc=18kA
Id=Reg
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I.0
Interruttore
Mgt diff
4P
Vn=800V
In=40 A
Icc=18kA
Id=Reg

S.3
Sezionatore
3P
Vn=800V
In=1600 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id
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Id

I.3

C
abina C

2

Id

I.8

TR 1

Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 2000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%

TR Aux 1

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id Id Id

I.1-I.2-I.3-I.4
I.5-I.6-I.7-I.8-I.9
Interruttore
Mgt diff
3P
Vn=800V
In=200 A
Icc=18kA
Id=Reg
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I.0
Interruttore
Mgt diff
4P
Vn=800V
In=40 A
Icc=18kA
Id=Reg

S.3
Sezionatore
3P
Vn=800V
In=1600 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id
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Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,6,11,12:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,7,8,9,10,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95
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INVERTER 1.5
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INVERTER 1.6
225 kW
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INVERTER 1.7
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INVERTER 1.8
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INVERTER 2.1
225 kW
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95
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INVERTER 2.2
225 kW
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INVERTER 2.3
225 kW
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INVERTER 2.4
225 kW
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INVERTER 2.5
225 kW
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INVERTER 2.6
225 kW
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INVERTER 2.7
250 kW
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INVERTER 2.8
225 kW
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INVERTER 2.9
225 kW
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INVERTER 3.1
225 kW
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95
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INVERTER 3.3
225 kW
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INVERTER 3.4
225 kW
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Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 2,10:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14:H1Z2Z2-K

2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 7,8,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,5,6,9,10,11:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3,4,5:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 6,7,8,9,10,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 5,6,9,10,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,7,8,11,12,13:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 3,4,5,6,7,8,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,9,10,11,12:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 5,6,9,10,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,7,8,11,12,13:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,6,7,8,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,9,10,11,12:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 2,3,4,7,8,12,13:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,5,6,9,10,11,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringa 1:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 7,11:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14:

H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,9:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2/8, 10/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 4,5,7,8,9,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,7,11,12,13:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,7,8,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,6,9,10,11:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 5,9,10,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,6,7,8:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 2,3,4,5,6:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,7,8,9,10,11,12,13,14:

H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 4,5,6,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,7,8,9,10:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,9,10,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2,3,4,5,6,7,8,11:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 7,8,10,11,12:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,5,6,9,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 4,5,6,11:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,7,8,9,10,12,13,14:

H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W
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terra tramite
corda N07V-K
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Interruttore Mgt diff:
- 4 P
- Vn = 400V
- In = 40 A
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Al collettore di
terra tramite
corda N07V-K
1x10 GV
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IA1.3
Mgt diff

4P
In=20A

Icc=12kA
Id=0,03A

K4

Id
Id Id

IA2.4.1
Mgt diff

4P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A

IA2.4.2
Mgt diff

4P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A
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Id

IA1.1
Mgt diff

4P
In=40A

Icc=25kA
Id=0,3A

Interruttore Mgt diff:
- 4 P
- Vn = 400V
- In = 40 A

I1.1

Impianto 1

STR 1.1 STR 1.2 STR 1.3 STR 1.14 STR 2.1 STR 2.2 STR 2.3 STR 2.14 STR 3.1 STR 3.2 STR 3.3 STR 3.14 STR 4.1 STR 4.2 STR 4.3 STR 4.14 STR 5.1 STR 5.2 STR 5.3 STR 5.14 STR 6.1 STR 6.2 STR 6.3 STR 6.14 STR 7.1 STR 7.2 STR 7.3 STR 7.14 STR 8.1 STR 8.2 STR 8.3 STR 8.14 STR 9.1 STR 9.2 STR 9.3 STR 9.14

STR 1.1 STR 1.2 STR 1.3 STR 1.14 STR 2.1 STR 2.2 STR 2.3 STR 2.14 STR 3.1 STR 3.2 STR 3.3 STR 3.14 STR 4.1 STR 4.2 STR 4.3 STR 4.14

Alla cabina di smistamento

Cavo di collegamento fra le
cabine utente

Cavo Tipo RG7H1M1  da 185 mm²

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x95

Cavo di collegamento
 Tipo ARG16R16

3x(3X1X240)

Cavo di collegamento
 Tipo ARG16R16

3x(3X1X240)

Cavo di collegamento
 Tipo ARG16R16

3x(3X1X240)

I1
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

TR 2

Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 2000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%

I2
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

TR 3

Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 1000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%

I3
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

Cavo di collegamento
 Tipo ARG7H1R  3X1X95

Cavo di collegamento
 Tipo ARG7H1R  3X1X95

Cavo di collegamento
 Tipo ARG7H1R  3X1X95

TR Aux 6

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id

I.1-I.2-I.3-I.4
Interruttore
Mgt diff
3P
Vn=800V
In=150 A
Icc=18kA
Id=Reg

I.1 I.2 I.4

QPca 6

I.0
Interruttore
Mgt diff
4P
Vn=800V
In=40 A
Icc=18kA
Id=Reg

S.3
Sezionatore
3P
Vn=800V
In=800 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id

I.3

C
abina C

6

Scomparti IM e UM per
arrivo TA e TV fiscali
presenti nella cella UM

Cabina Consegna

IM IM

M M

Cavo di collegamento all'impianto
di connessione

Cavo Tipo RG7H1M1  da 95 mm²

Misura energia
prelevata

Wh

Misura energia
immessa

Wh

UM

M

Locale misure

Contatore di Scambio

V

A

DG/DDI

1 TO

I> I>>

I>>>
50 - 51 - 51N

Iₒ> Iₒ>>
RELE' DI

PROTEZIONE
GENERALE

f> V>
f<

Vₒ>
V<

27 - 59 - 81<
- 81> - 59V˳

RELE' DI
PROTEZIONE

DI INTERFACCIA

SPG SPI
Richiusura

Apertura

TV-NI

TA-NI

3 TV

Q MT DG

Q MT S

I1.2
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

Cabina utente

I1.1
SEPAM

S20

ST

YA

M

MC

1 TO

3 TA

Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X185

Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X185

TR Aux 5

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id Id Id

I.1-I.2-I.3-I.4
I.5-I.6-I.7-I.8
Interruttore
Mgt diff
3P
Vn=800V
In=250 A
Icc=18kA
Id=Reg

I.1 I.2 I.4 I.5 I.6

QPca 5

I.0
Interruttore
Mgt diff
4P
Vn=800V
In=40 A
Icc=18kA
Id=Reg

S.3
Sezionatore
3P
Vn=800V
In=1600 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id

I.7

Id

I.3

C
abina C

5

Id

I.8

TR Aux 4

Trasformatore BT/BT :
- Potenza nominale = 30 kVA
- Tensione primario = 800 V
- Tensione secondario = 400V
- Tensione cortocircuito = 4%

Id Id Id Id Id

I.1-I.2-I.3-I.4
I.5-I.6-I.7-I.8-I.9
Interruttore
Mgt diff
3P
Vn=800V
In=200 A
Icc=18kA
Id=Reg

I.1 I.2 I.4 I.5 I.6

QPca 4

I.0
Interruttore
Mgt diff
4P
Vn=800V
In=40 A
Icc=18kA
Id=Reg

S.3
Sezionatore
3P
Vn=800V
In=1600 A

Collegamento QPca-Trafo:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x25 + 1x16

Id Id

I.7

Id

I.3

C
abina C

4

Id

I.8
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Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

INVERTER 4.1
225 kW
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x120
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INVERTER 4.2
225 kW
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INVERTER 4.3
225 kW
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INVERTER 4.4
225 kW
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INVERTER 4.5
225 kW
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INVERTER 4.6
225 kW

+
-
+
-

1

2

3

28

1

2

3

28

+
-
+
-

1

2

3

28

+
-
+
-

1

2

3

28

=

+
-
+
-

+
-
+
-

INVERTER 4.7
225 kW
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INVERTER 4.8
225 kW
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INVERTER 4.9
225 kW

+
-
+
-

1

2

3

28

1

2

3

28

+
-
+
-

1

2

3

28

+
-
+
-

1

2

3

28

Id

I.9

=

+
-
+
-

+
-
+
-

INVERTER 5.1
225 kW
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x120
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INVERTER 5.2
225 kW
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INVERTER 5.3
225 kW
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INVERTER 5.4
225 kW
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INVERTER 5.5
225 kW
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INVERTER 5.6
225 kW
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INVERTER 5.7
250 kW
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INVERTER 5.8
225 kW
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INVERTER 6.1
225 kW
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Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x120
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INVERTER 6.2
225 kW
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INVERTER 6.3
225 kW
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INVERTER 6.4
225 kW
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Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 2,3,4,,9,10,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,5,6,7,8,11.12.13:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,7,8,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,6,9,10,11:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 4,5,6,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,7,8,9,10:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 8,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,4,5,6,7,9,10:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 3,4,5,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,6,7,8,9,10:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 4,9,10,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 5,6,10,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe1,2,3,4,7,8,9:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 11,12:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 1/10,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,5,10,11:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,6,7,8,9,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,6,11:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,7,8,9,10,12,13,14:

H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3,8:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14:H1Z2Z2-K

2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3,4,5,10,11:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 6,7,8,9,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3,8,9,10:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 4,5,6,7,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3,6,7,:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 4,5,8,9,10,11,12,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,3:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 4/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringa 1:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,12:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2/11,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,10:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 2/9,11/14:H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,5,6,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,7,8,9,10,11,12,13:

H1Z2Z2-K 2x1x6

14 stringhe da
28 moduli 665 W

Q Servizi

Id

IA2.2.1
Mgt diff

2P
In=16A

Icc=12kA
Id=0,3A

Id

IA2.2.2
Mgt diff

2P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A

IA1.2
Mgt
2P

In=32A
Icc=12kA

Id

IA2.5.1
Mgt diff

2P
In=6A

Icc=12kA
Id=0,3A

Id

IA2.5.2
Mgt diff

2P
In=6A

Icc=12kA
Id=0,3A

Id

IA1.4
Mgt diff

4P
In=16A

Icc=12kA
Id=0,3A IA1.5

Mgt
2P

In=16A
Icc=12kA
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Al collettore di
terra tramite
corda N07V-K
1x10 GV
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IA1.3
Mgt diff

4P
In=20A

Icc=12kA
Id=0,03A

K4

Id
Id Id

IA2.4.1
Mgt diff

4P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A

IA2.4.2
Mgt diff

4P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A
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IA1.1
Mgt diff

4P
In=40A

Icc=25kA
Id=0,3A
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Interruttore Mgt diff:
- 4 P
- Vn = 400V
- In = 40 A

I1.1

Q Servizi

Id

IA1.2
Mgt diff

2P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A

Id

IA1.3
Mgt diff

2P
In=16A

Icc=12kA
Id=0,03A

Id

IA2.4.1
Mgt diff

2P
In=16A

Icc=12kA
Id=0,3A

Id

IA2.4.2
Mgt diff

2P
In=10A

Icc=12kA
Id=0,03A

IA1.4
Mgt
2P

In=32A
Icc=12kA
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Collegamento Stringhe-INVERTER

· Stringhe 1,2,7,8,9,13,14:H1Z2Z2-K 2x1x10
· Stringhe 3,4,5,6,10,11,12:H1Z2Z2-K 2x1x6

Collegamento QPca-Inverter:
Cavo alluminio ARG16R16

Vn=800 V
 3x1x185 + PE 1x120
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Alla cabina di smistamento

Cavo di collegamento
 Tipo ARG16R16

3x(3X1X240)
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TR 4

Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 2000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%
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Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 2000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%
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Trasformatore MT/BT :
- Potenza nominale = 1000 kVA
- Tensione primario = 20kV
- Tensione secondario = 800V
- Tensione cortocircuito = 6%
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Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X185

Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X185

Cavo di collegamento
Tipo ARG7H1R  3X1X185

Impianto 2

.\Timbro e Firma_Sarcone.jpg

Classe Elaborato

COMMITTENTE:

RELAZIONI E TABULATI

INQUADRAMENTO
TERRITORIALE

ELABORATI IMPIANTO
DI RETE

ELABORATI IMPIANTO
UTENTE

DOCUMENTAZIONE

A.

B.

C.

D.

E.

REV. DATA APPROVATO

00

VERIFICATOESEGUITO

Allegato

Classe Elaborato

PROGETTISTA
(opere elettriche)

TIMBRO E FIRMA

Ing. Cosimo Padalino

Alferi

PROGETTISTA
(opere edili)

TIMBRO E FIRMA
Arch. Claudio Sarcone

Vasile Padalino Alferi25/03/2022

località   "LA SELVA"

COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO (VT)

Comune di Ischia di Castro (VT):  Foglio di mappa n° 48 particelle n° 130-20-58
    Foglio di mappa n° 47 particelle n° 63-64-65-66-67-68-69-70

71-72-73-93-96-118

Comune di Ischia di Castro (VT):  Fogli di mappa n° 48-39
Comune di Cellere (VT):     Fogli di mappa n° 1-3-6-15-26-25-33

 (impianto di connessione)

 (impianto di produzione)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 11.209,24 kWp  
(POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 9.675,00 kW) PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA E OPERE CONNESSE  DENOMINATO �)ANTI e ROSSI�

MYT ENERGY
DEVELOPMENTS S.R.L.
piazza Fontana, 6
20122 - Milano (MI)
Codice fiscale: 12078970964
Amministratore unico: Sig. Morlino Ciro

Codice di
rintracciabilità

e-Distribuzione
n° T0739041

AMMINISTRATORE
MYT ENERGY

DEVELOPMENTS S.R.L.

Sig. Morlino Ciro

ASSETTI DI ESERCIZIO:

- L'impianto funzionerà normalmente in parallelo
alla rete del Distributore.

- In caso di apertura del Dispositvo Generale DG
o di uno scostamento dei livelli di tensione e
frequenza al di fuori del massimo previsto dalle
Norme CEI e Norme DK vigenti, l'impianto non
funzionerà in isola ma provocherà lo spegnimento
dell'inverter e/o l'apertura del Dispositivo di
Interfaccia DDI su comando del relè associato
SPI.

- L'apertura di uno dei Dispositivi di Generatore
DGEN comporterà l'isolamento e il conseguente
spegnimento dell'inverter associato.

LEGENDA

CON RELE' MAGNETICOTERMICO E DIFFERENZIALE

SIMBOLO GENERALE DI TERRA

TRASFORMATORE DI POTENZADISPOSITIVO DI COMANDO SEZIONABILE

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE

COMANDO   RELE' 

=
INVERTER

FUSIBILE

INTERRUTTORE DI POTENZA MT

SEZIONATORE SOTTO CARICO IN CC

MORSETTO
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