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REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DI LUCERA
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SEZIONE A - A'
SCALA 1:100

CONFIGURAZIONE
tracker interasse 10m
576 traker da 90 moduli = 51840
DENOMINAZIONE: Comune di Lucera (FG) 49 traker da 60 moduli = 2840
Localita “Contrada Vaccarella” 54780 pannell
547807670 = 36.7026 MW DC
PROGETTO DEFINITIVO
per la realizzazione di un impianto agrovoltaico da ubicare in agro del comune di Lucera (FG) SOTIoGAMRO ; TIOCAWCS i
: Lo . : . - 48 traker da 90 moduli = 4320 61 traker da 90 moduli = 5490
in localita “Contrada Vaccarella”, potenza nominale pari a 36,7026 MW in DC 3 :
e Sy . 5 traker da 60 moduli = 300 5 traker da 60 moduli = 300
e potenza in immissione pari a 30 MW AC, 4620 pael 5790 pamel F . d . . I d
e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nello stesso comune.
R 4620°670=3.0954 MW 5790670=3.8793 MW Irma to I g I ta men t e a
PROPONENTE
rorone e s NICOLA INCAMPO
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5 Part. IVA 03151540717 51 traker da 90 moduli = 4590 60 traker da 90 moduli = 5400 N w NICOI—A INCA P \
Codioe Alarzzazions Unies Q1VI3G6 O traker da 60 modl = 00 0 raker da 60 modul = 540 P—— ORDINE DEGHHNGEGN i - o j i i i i
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EL_11.2 4590°670=3.0753 MW 5940°670=3.9798 MW : ' I’ — |T
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5| Rev 0 Provvedimento Unico in materia Ambieniale @i sensi deiar 27 del D.Lgs.152:2006 & s5.mm.i 49 traker da 90 moduli = 4410 61 traker da 90 moduli = 5490
2 4 traker da 60 moduli = 240 6 traker da 60 moduli = 360
&1 4650 pannell 5850 pannell
PROGETTAZIONE Spazio riservato agh Enti 4650"670=3.1155 MW 5850°670=3.9195 MW SEZIONE B - B'
Dott ssa Ing. ANGELA LANCELLOTTI SCALA 1:100
Via del Galiiteflo n.281
85100 Potenza (PZ)
st L :
Ma,;?:sﬁﬂmnﬁjgg"mj’;;” SOTTOCAMPO 4 SOTTOCAMPO 9
PEC: angela lancelotiingpec eu o 63 traker da 80 moduli = 5670 | 62 traker da 90 moduli = 5580 . o
Ll e 3 raker da 60 moduli =180 | 4 traker da 60 moduif = 240 Firmato digitalmente da: LA PISCOPIA GIOVANNI
LTECNIGE GHT-+00:00 5850 pannell 5620 pannell ' A
Dott.Ing. Nicola Incampo 5850°670=3.9195 MW 5820670=3.8994 MW
Via Golgola 38
70022 Altamura (BA)
Ordine degli Ingegner di Bari n. 6280
PEC: nicola incampo280@pec.orongber it SOTTOCAMPO 5 SOTTOCAMPO 10
G 61 traker da 90 moduli <5490 | 60 traker da 90 moduli = 5400
5 traker da 60 moduli = 300 8 traker da 60 moduli = 480
5790 pannell 5880 pannell
5790"670=3.6793 MW 5880"670=3.9396 MW

Tutt i diritti sono riservati, la nproduzione anche parziale del disegno é vietata
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