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SEGNO LEGENDA SIMBOLI

Moduli fotovoltaici

Opere di mitigazione perimetrali a basso fusto

Accesso all'impianto fotovoltaico

Recinzione con rete metallica plastificata
Limite di proprieta'

Viabilita' da realizzare in misto granulare

Cabinet inverter centralizzati (vedi Tav.A05)

Fascia di rispetto metanodotto

Fascia di rispetto elettrodotto

Linea distanza 5 metri rispetto confine

Linea interrata di telecomunicazione

e pali infissi al suolo

Fascia di rispetto stradale

Fascia di rispetto canale di scolo

Fascia di rispetto linea di telecomunicazione

Elettrodotto AT aereo 132 kV (Terna S.p.A)

Canali e scoli esistenti da mantenere

Elettrodotto BT esistente in cavo aereo

Tubazione interrata gasdotto

Elettrodotto MT esistente interrato

Canali e scoli esistenti da chiudere

Tratto di elettrodotto BT oggetto di spostamento

Elettrodotto MT esistente in conduttori nudi

Fascia alberata - Integrazione MIC*

Nota (*):
Per maggiori informazioni sulle opere di mitigazione nella fascia di rispetto del
corso d'acqua, si faccia riferimento all'elaborato specifico.

IMPIANTO FV "BAGNOLI 2" (POTENZA 5.352,10 kWp)

N.9308 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp

N.16 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER) 

N.358 STRINGHE DA 26 MODULI

DATI TECNICI LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Potenza nominale totale = 22.843,60 kW

IMPIANTO FV "BAGNOLI 1" (POTENZA 6.951,75 kWp)

N.12090 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp

N.20 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER) 

N.465 STRINGHE DA 26 MODULI

IMPIANTO FV "BAGNOLI 4" (POTENZA 5.187,65 kWp)

N.9022 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp

N.15 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER) 

N.347 STRINGHE DA 26 MODULI

IMPIANTO FV "BAGNOLI 3" (POTENZA 5.352,10 kWp)

N.9308 MODULI MONOCRISTALLINI DA 575 Wp

N.16 QUADRI DI CAMPO A 24 INGRESSI
N.2 CONVERTITORI CC/CA (INVERTER) 

N.358 STRINGHE DA 26 MODULI
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