
SEGNO LEGENDA SIMBOLI

Moduli fotovoltaici

Opere di mitigazione perimetrali a basso fusto

Accesso all'impianto fotovoltaico

Recinzione con rete metallica plastificata
Limite di proprieta'

Viabilita' da realizzare in misto granulare

Cabinet inverter centralizzati (vedi Tav.A05)

Linea distanza 5 metri rispetto confine

Linea interrata di telecomunicazione

e pali infissi al suolo

Elettrodotto AT aereo 132 kV (Terna S.p.A)

Canali e scoli esistenti da mantenere

Elettrodotto BT esistente in cavo aereo

Tubazione interrata gasdotto

Elettrodotto MT esistente interrato

Canali e scoli esistenti da chiudere

Elettrodotto MT esistente in conduttori nudi
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