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SEGNO LEGENDA SIMBOLI

Limite di proprieta'

Area impianto trasformata a verde

Mitigazioni perimetrali a basso fusto

Elettrodotto AT aereo 132 kV (Terna S.p.A)

Elettrodotto BT - MT in conduttori nudi

Elettrodotto BT - MT interrato

Linea interrata di telecomunicazione

Tubazione interrata gasdotto

Fossi da mantenere e ripristinare

Fascia alberata da mantenere
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