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Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.
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Impianto Eolico denominato “Poggio della Guardiola”

ubicato nel comune di Monte Romano (VT)

costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 5,625 MW

per un totale di 45 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili

nei comuni di Monte Romano (VT) e Tuscania (VT)

PROGETTO DEFINITIVO
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LEGENDA

71Tmin MINIMO LIVELLO OLIO TRAFO

50/51 MASSIMA CORRENTE

59N MASS. TENSIONE OMOPOLARE DI TERRA

27 MINIMA TENSIONE

59 MASSIMA TENSIONE

81 MINIMA E MASSIMA FREQUENZA

50BF BREAKER FAILURE

87T DIFFERENZIALE TRASFORMATORE

67N MASS. CORRENTE DIREZIONALE DI TERRA

71Tmax MASSIMO LIVELLO OLIO TRAFO

97TA BUCHHOLZ TRAFO ALLARME

97TS BUCHHOLZ TRAFO SCATTO

63TS VALVOLA DI SCOPPIO TRAFO SCATTO

26TA TEMPERATURA OLIO TRAFO ALLARME

26TS TEMPERATURA OLIO TRAFO SCATTO

71Cmin MINIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE

71Cmax MASSIMO LIVELLO OLIO COMMUTATORE

63CS RELE' DI PRESSIONE COMMUTATORE

CONNESSIONE AMPEROMETRICA

CONNESSIONE VOLMETRICA

SCHEMA UNIFILARE
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