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| NOTE

MAGRONE:
SPESSORE MINIMO 150 mm E SPORGENZA MINIMA DALLE FONDAZIONI 200 mm
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 (ex Rck150) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
SEZIONE A-A CALCESTRUZZO PER PALI DI FONDAZIONE :
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C25/30 (ex Rck300) (UNI EN 206-1 UNI 11104) A
N - CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
l 1T CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
\

TRASFORMATORE DI POTENZA TRASFORMATORE DI CORRENTE TRASFORMATORE DI TENSIONE E SCARICATORE INTERRUTTORE TRIPOLARE AEROGENERATORE
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DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
CALCESTRUZZO PER PLINTO AEROGENERATORE
(PARTE INFERIORE):
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104) [R—
CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
(PARTE SUPERIORE):
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C45/55 (ex Rck550) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CCLASSE DI ESPOSIZIONE Al CICLI GELO/DISGELO XF1
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104) B
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
CALCESTRUZZO PER PLINTI FONDAZIONI STALLO
CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104)
CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE XC2
CONTENUTO MAX. DI CLORURI: CL 0,2,
DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 32 mm (UNI 9858:91)
CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104, MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,55 (UNI 11104)
CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104)
L PALI =27 m ACCIAI PER C.A.:
=== == ACCIAIO ORDINARIO PER ARMATURE B450C (ex FeB44k) CONTROLLATI IN STABILIMENTO [
SOVRAPPOSIZIONI FERRI: MINIMO 60 @ SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
NOTE GENERALI:
ASSICURARE CONTROLLO DELLA QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRI IN OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005)
COPRIFERRO NOMINALE 50 mm (UNI EN 1992-1-1 2005)
LE MISURE SONO ESPRESSE IN CM SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.
LA MISURA DEI FERRI SAGOMATI E' CALCOLATA SULL'ASSE DEL TONDINO PIEGATO.
GLI ANGOLI DI SAGOMATURA DEI FERRI SONO DI 90° SALVO DIVERSA INDICAZIONE.
LA QUOTA +0.00 CORRISPONDE AL PIANO IMPOSTA MAGRONE
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Impianto Eolico denominato “Poggio della Guardiola”
ubicato nel comune di Monte Romano (VT)
2700 costituito da 8 (otto) aerogeneratori di potenza nominale 5,625 MW
per un totale di 45 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili
nei comuni di Monte Romano (VT) e Tuscania (VT)
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ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
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Piazza della Rotonda 2
— 00186 Roma (RM) PROGETTO DEFINITIVO
fri-elspa@legalmail.it
P.Iva 01652230218
Cod. Fisc. 07321020153
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PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino {AV)
@12 cm @ 28 RADIALI Tel, +39 0825 891313
A www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz
EGNERIA INTEGRATI

€; GS

212
182

152 .
(1) 7012 1=182 } Tirafondo 820
15

15

15
—
&

| POS.04 INF. - ferri @12/25 cm L=212
05.04 INF. - ferri @12/25 cm = @ 28 RADIALI
POS.02/04 INF.- ferri @12 L=212 @ 28 RADIALI A

8 1
\ \
\ \
‘ # 4# ‘ ] POS.05-n"12 ferri @12 L=100 CORRENTI 0 28 RADIALI
L e . J' @12/25 cm

(2) 7012 L=286 _ ) ) — 1| P0S.06-n°4 staffe @12 L=270 - . . / -
= 212 —————— — -0.60)
| B | — [ / ] @ 28 RADIALI

et (7) 4012 L-182 J j N | , | @ 28 RADIALI

~ T (1) @14/25 cm - L=146
» 102

- AN

152
152

] (0.60) H H

147
147

(-0.10)

212
212

212
212
52
52
-
S
8
-k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 12 13 14 15 16 17 18 19

172
172

30 @22

P0OS.02/04 INF.- ferri @12 L
POS.01/03 SUP.- ferri @12 L:

172
172
172
172

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sara perseguito ai sensi della normativa vigente.
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