
Messa a terra del centro stella A.T.
da confermarsi a cura Terna

NOTA:

CHIAVE LIBERA IN APERTO

CHIAVE LIBERA IN CHIUSO

CONTATORI CEWE A 6 QUADRANTI(1)

MANCATA APERTURA INTERRUTTORE (APRE INTERRUTTORE 152-A1)(2)

IN ACCORDO ALLE PRESCRIZIONI ALLEGATO 68 AL CODICE DI RETE(3)

CHIAVE LIBERA IN SEZIONATO

RIFERITA ALLA POTENZA ONAF(4)

CONNESSIONI SIGILLABILI

MANCATA APERTURA INTERRUTTORE (APRE INTERRUTTORE 252-T1)(2a)
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