"FV Mineo-Caltagirone"

Planimetria sistema di sorveglianza -
Area impianto Caltagirone

Scala 1:2.000
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LEGENDA

RECINZIONE IN PROGETTO

VIABILITA NUOVA STERRATA
H 40CM

VIABILITA ESTERNA TEMPORANEA
STERRATO H 40CM

ACCESSI PRINCIPALI
PREVISTI CARRABILI

POWER STATION IN C.A.V.

TELECAMERA
TERMICA
LUNGO
RAGGIO

"FV Mineo-Caltagirone"

Planimetria sistema di sorveglianza -
Area impianto Mineo

Scala 1:2.000

LEGENDA SIMBOLI

CAVO UTP CONNESSIONE CCTV
FIBRA OTTICA

CORRUGATO @ DIAMETRO 110 mm
POZZETTO

PANNELLO DI CONTROLLO
TASTIERA DI CONTROLLO
Prospetto C
LETTORE DI CONTROLLO
CONTATTO MAGNETICO
CONTATTO SISMISCO

SENSORE VOLUMETRICO

CONTROL ROOM

PANNELLO DI CONTROLLO

- | BATTERY PACK
2xX36wW

Prospetto B

SEZIONI CONNESSIONI E APPERECCHIATURE CCTV - FUORI SCALA

~_—— Telecamera CCTV 4mpx 80 m. (IR 60 m.)

Palo h=5 m. con infissione di 0,50 m.

~ Quadroesterno

P67

,— Tubo corrugato @ 110 mm

—— Cavo UTP di collegamento

alla camera successiva

\

“—— Fibra ottica + alimentazione AC

dei quadri da palo
50 m

TIPICO DI INSTALLAZIONE
TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERA A DOPPIA TECNOLOGIA

—— Pozzetto

Telecamera Termica Lungo Raggio

| o
DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania
COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO "MINEO-CALTAGIRONE"
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A
66,9 MW (60 MW + 20 MW DI BESS IN IMMISSIONE) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DI ALTA TENSIONE RICADENTI IN AGRO DEI COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

PROGETTO:

PALO DI SUPPORTC TELECAMERA

QUADRG APPARATI
TERMOCAMERA [ = 4,5 m)

TELECAMERA CONNESSIONE ALLA PIU" VICINA PS PROGETTO DEFINITIVO

kISO A2x5
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TERMICA
MEDIO
RAGGIO

TELECAMERA
TERMICA
CORTO
RAGGIO

TELECAMERA
CLASSICA

LUNGO/CORTO

RAGGIO

STRUTTURE AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE

DA 12 MODULI (LE ALTRE PRESENTI NEL LAYOUT

SONO MULTIPLI DA 24 MODULL, 48 e 72 MODULI
(LA STRINGA E' ELETTRICAMENTE FORMATA
DA 24 MODULLI)
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_—TRAMITE CAVC SEGNALIIN RAME
" E/O CONVERTITORE RAME/FIBRA
ALIMENTATORE TELECAMERA

Telecamera Termica Medio Raggio

350

Telecamera Termica Corto Raggio

L/
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Telecamera Corto Raggio

COMMITTENTE :

¥ Blusolar Mineo 1+

BLUSOLAR MINEO 15.r.l.
Via Caravaggio, 125 - 65125 Pescara
P.l. 02292100688
blusolarmineo1@legpec.it

PROGETTISTA :
e Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Mariano Galbo
via Rossotti, 39
e 91011 Alcamo (TP] Italy

OGGETTO DELL'ELABORATO

(G) - Elaborati Grafici
2 - Parco Fotovoltaico
2 - Opere elettriche

10 - Planimetria sistema di sorveglianza
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