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RECINZIONE IN PROGETTO

LEGENDA

POWER STATION

VIABILITÀ NUOVA STERRATA
H 40CM

VIABILITÀ ESTERNA TEMPORANEA
STERRATO H 40CM

OPERE DI MITIGAZIONE - AREE A VERDE

MTR

CONTROL ROOM

DISTANZA DI PROTEZIONE
3m PS

DISTANZA DI SICUREZZA INTERNA
5m PS

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA
10m PS
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STRUTTURE AD INSEGUIMENTO MONOASSIALE
DA 12 MODULI (LE ALTRE PRESENTI NEL LAYOUT
SONO MULTIPLI DA  24 MODULI, 48 e 72 MODULI
(LA STRINGA E' ELETTRICAMENTE FORMATA
DA 24 MODULI)

STRUTTURE FISSE DA 24 MODULI
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BLUSOLAR MINEO 1 S.r.l.
Via Caravaggio, 125 -  65125 Pescara

P.I. 02292100688
blusolarmineo1@legpec.it

PROGETTO DEFINITIVO

REGIONE SICILIA
Provincia di Catania

COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  "MINEO-CALTAGIRONE"
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA MASSIMA PARI A  
66,9 MW (60 MW + 20 MW DI BESS IN IMMISSIONE) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE  DI ALTA TENSIONE RICADENTI  IN AGRO DEI COMUNI DI MINEO E CALTAGIRONE

di
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