
CABINA MTR
D'IMPIANTO

PS1.2
Ramo B = 30,00 m

Cavo da 240 mmq

PS1.1
Ramo A = 310,00 m

Cavo da 240 mmq

PS2.2
Ramo C = 827,00 m

Cavo da 240 mmq

PS2.1
Ramo D = 395,00

Cavo da 400 mmq

PS3.2PS3.1
Tratto E.1 = 275,00 m

Cavo da 240 mmq

Ramo E = 917,00 m

Cavo da 630 mmq
PS3.3

Tratto E.2 = 1075,00 m

Cavo da 150 mmq

PS4.2PS4.1
Tratto F.1 = 775,00 m

Cavo da 400 mmq

Ramo F = 1370,00 m

Cavo da 630 mmq

CABINA MT
SOTTOSTAZIONE

IS02 IS03IS01
Tratto G.1 = 25,00 m

Cavo da 240 mmq

Tratto G.2 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

Ramo G  = 1220,00 m

Cavo da 630 mmq
IS04

Tratto G.3 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

Linea 1 = 7.900,00 m
Cavo da 630 mmq

PS2.3
Tratto D.1 = 677,00 m

Cavo da 400 mmq

PS5.1
Tratto F.2 = 2792,00 m

Cavo da 400 mmq

Linea 2 = 7.900,00 m
Cavo da 630 mmq

Linea 3 = 7.900,00 m
Cavo da 630 mmq

Linea 4 = 7.900,00 m
Cavo da 630 mmq

LINEE SEZIONE
CAVO (mmq)
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7900
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( m )

L3

630

PARTENZA -> ARRIVO

MTR -> SSE

MTR -> SSE

L2 7900 630MTR -> SSE
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PROGETTO DEFINITIVO

3 - GENERATORE FOTOVOLTAICO, 2 - OPERE ELETTRICHE

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MEDIA TENSIONE MT

XE-GIBELLINA-AFV-PD-D-3.2.7.0-r0A-R00
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Tratto G.4 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq
IS05

IS07 IS8IS06
Tratto H.1 = 25,00 m

Cavo da 240 mmq

Tratto H.2 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

Ramo H  = 1220,00 m

Cavo da 630 mmq
IS9

Tratto H.3 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

Tratto H.4 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq
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PS5.2
Tratto F.3 = 857,00 m

Cavo da 240 mmq
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LOCALIZZAZIONE

Claudio

Rizzo

Vincenzo

Scarpinato

APPROVATOVERIFICATOREDATTO

CODICE ELABORATO

FOGLIO FORMATO SCALA

TITOLO BREVE

SPAZIO PER ENTI (VISTI, PROTOCOLLI, APPROVAZIONI, ALTRO)

01/03/202200

IL DIRETTORE TECNICO DI ENVLAB

ENVLAB s.r.l.s. - C.F./P.IVA 02920050842

Via Smeraldo n. 39 - 92016 RIBERA (AG)

 0925 096280 - envlab@pec.it - www.envlab.it

DATAREV

PROPONENTE

OGGETTO ELABORATO

PROGETTO

PROGETTAZIONE E SERVIZI

R
E
V
I
S
I
O

N
I

PRIMA EMISSIONE ELABORATO

DESCRIZIONE

Dario

D'Angelo

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI TRAPANI

COMUNI DI CALATAFIMI SEGESTA E GIBELLINA

AGRIVOLTAICO "GIBELLINA"

X-ELIO GIBELLINA S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, 349

00186 - ROMA

C.F./P.IVA 16234841001

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "GIBELLINA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI 86.95 MWp (80,00 MW IN IMMISSIONE)

CON SISTEMA DI ACCUMULO DA 40,00 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

ALLA RTN RICADENTE NEL COMUNI DI CALATAFIMI-SEGESTA E GIBELLINA
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67N

RAMO I

TRATTO F.2

IS12 IS13IS11
Tratto I.1 = 25,00 m

Cavo da 240 mmq

Tratto I.2 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

Ramo I  = 1220,00 m

Cavo da 630 mmq
IS14

Tratto I.3 = 25,00 m

Cavo da 150 mmq

L4 MTR -> SSE 6307900

RAMO A

310RAMO A PS-1.1 -> MTR 240

30RAMO B PS-1.2 -> MTR 240

RAMO B

RAMO C

827RAMO C PS-2.2 -> MTR 240

RAMO D

677TRATTO D.1 PS-2.3 -> PS-2.2 400

RAMO E

275TRATTO E.1 PS-3.2 -> PS-3.1 240

RAMO F

775TRATTO F.1 PS-4.2 -> PS-4.1 400

857TRATTO F.3 PS-5.2 -> PS-5.1 240

RAMO G

25TRATTO G.3 IS-04 -> IS-03 150

25TRATTO G.2 IS-03 -> IS-02 150

25TRATTO G.1 IS-02 -> IS-01 240

RAMO H

25TRATTO H.3 IS-09 -> IS-08 150

25TRATTO H.2 IS-08 -> IS-07 150

25TRATTO H.1 IS-07 -> IS-06 240

RAMO I

25TRATTO I.2 IS-13 -> IS-12 150

25TRATTO I.1 IS-12 -> IS-11 240

50-51-50N-51N

M M

TRATTO F.1

M

M

Y01
YD
YU

M M

1075TRATTO E.2 PS-3.3 -> PS-3.2 150

917RAMO E PS-3.1 -> MTR 630

395RAMO D PS-2.2 -> MTR 400

2792TRATTO F.2 PS-5.1 -> PS-4.2 400

1370RAMO F PS-4.1 -> MTR 630

25TRATTO G.4 IS-05 -> IS-04 150

1220RAMO G IS-01 -> MTR 630

25TRATTO H.4 IS-10 -> IS-09 150

1220RAMO H IS-06 -> MTR 630

25TRATTO I.3 IS-14 -> IS-13 150

1220RAMO I IS-11 -> MTR 630

M M
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