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PLANIMETRIA CATASTALE CON FASCIA A.P.I.

SE ROTELLO 380/150 kV ESISTENTE

LEGENDA

AMPLIAMENTO 380/36 kV SE ROTELLO 

ROxx Numero piano

Aree da espropriare SE RTN

Aree da espropriare futura
sede strada comunale (fascia 4m)

AMPLIAMENTO A 36 kV DELLA S.E. RTN “ROTELLO 380/150”
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