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PIANTA/SEZIONE POSIZIONAMENTO STORAGE

La fondazione della platea dovrà avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale, in corrispondenza del litotipo n. 3 - depositi di lave di colore grigio litoidi fratturate. Realizzare un'adeguato strato di stabilizzato adeguatamente compattato per il

raggiungimento di tale quota di imposta.
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CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE STORAGE

PLATE A H=30cm

CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE INGECON SUN FSK C Series - 1 Inverter
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La fondazione della platea dovrà avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale, in corrispondenza del litotipo n. 3 - depositi di lave di colore grigio litoidi fratturate. Realizzare un'adeguato strato di stabilizzato adeguatamente compattato per il

raggiungimento di tale quota di imposta.
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PIANTA POSIZIONAMENTO INGECON SUN FSK C Series - 1 Inverter
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CARPENTERIA E ARMATURA FONDAZIONE SW STATION

PLATE A H=30cm

PROSPETTO FRONTALE

2,7
4

0,1
3

3,0
0

0,1
3

4,06

+ 0,00 m

- 0,50 m

+ 0,00 m

SEZIONE 

+ 0,00 m+ 0,00 m

LOCALE MT
AREA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LOCALE BT
SERVIZI DI CABINA

LOCALE
CONTROL ROOM

PLATEA H=30cm

PLATEA H=30cm

La fondazione della platea dovrà avere una quota di imposta al di sotto dello strato vegetale iniziale, in corrispondenza del litotipo n. 3 - depositi di lave di colore grigio litoidi fratturate. Realizzare un'adeguato strato di magrone per il raggiungimento di tale quota di imposta.
Qualora il litotipo n.3 sia individuato a quota più profonda, utilizzare uno stabilizzato adeguatamente compattato.
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