
59N
M 52L1

89L1

52SA

67N

67I

89SA

30/0.4 kV
100 kVA

TR-SA

QMT WIND 30 kV

SERVIZI WTG
G

89TG

6,6 MW - 690 V

TG
30kV
690V

6,6MVA

690V
400V

ENTRAESCI

QUADRO BT

QUADRO MT

DETTAGLIO CONNESSIONE WTG ALLA RETE MT 30kV

M 52C

89C 59N

51

30 kV

M

89L1

M

89L1

67N

67I

67N

67I

52L1 52L1

36/30 kV
TR 1

M 52C

89C 59N

51

M 52C

89C 59N

51

35 MVA
36/30 kV
TR 2

35 MVA
36/30 kV
TR 3

35 MVA

M

89L1

67N

67I

52L1 M

89L1

67N

67I

52L1

SERVIZI AUSILIARI BESS

BESS 1.1

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

BESS 1.2

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

BESS 1.3

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

BESS 1.4

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

BESS 2.1

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

M 52C

89C 59N

81>

51 T

81<

27

59

79 / 59

59N

VARh

UTF

Wh

GSE

METERING

51

PUNTO DI

RTN TERNA 

S. Nicolò Gerrei 1

CONSEGNA

36 kV

M 52C

89C

     CAVO  ARE4H1R-36kV
3x1x630mm²

59N

SERVIZI  AUSILIARI 
CENTRALE

52SA

89SA

30/0.4 kV
100 kVA

TR-SA

M 52C

89C 59N

51

81>

51 T

81<

27

59

79 / 59

59N

VARh

UTF

Wh

GSE

METERING

PUNTO DI

RTN TERNA 

BESS S. Nicolò Gerrei

CONSEGNA

36 kV

M 52C

89C

     CAVO  ARE4H1R-36kV
3x1x630mm²

QMT BESS - 36 kV

M 52C

89C 59N

81>

51 T

81<

27

59

79 / 59

59N

VARh

UTF

Wh

GSE

METERING

51

PUNTO DI

RTN TERNA 

S. Nicolò Gerrei 2

CONSEGNA

36 kV

M 52C

89C

     CAVO  ARE4H1R-36kV
3x1x630mm²

M 52C

89C 59N

81>

51 T

81<

27

59

79 / 59

59N

VARh

UTF

Wh

GSE

METERING

51

PUNTO DI

RTN TERNA 

S. Nicolò Gerrei 3

CONSEGNA

36 kV

M 52C

89C

     CAVO  ARE4H1R-36kV
3x1x630mm²

M

89L1

52L1
N. O.

M

89L1

52L1
N. C.

M

89L1

52L1
N. O.

M

89L1

52L1
N. C.

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

SOTTOCAMPO 1

SOTTOCAMPO 2

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T7

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T1

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x95mm²

SOTTOCAMPO 3

6600 kW

6600 kW

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T11

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T9

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x95mm²

CAVO MT ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x400mm²

6600 kW6600 kW

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T6

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T5

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x300mm²

CAVO MT ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x500mm²

6600 kW6600 kW

30/0,690 kV
TG

89TG

AUSILIARI G

52G

SERVIZI

690 V

T2

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T4

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x50mm²

CAVO MT ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x400mm²

6600 kW6600 kW

AUSILIARI 

AUSILIARI AUSILIARI AUSILIARI 

AUSILIARI AUSILIARI AUSILIARI 

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x95mm²

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT 

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT 

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T10
6600 kW

AUSILIARI 

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T8
6600 kW

AUSILIARI 

M

89L1

67N

67I

52L1

SOTTOCAMPO 4

30/0,690 kV
TG

89TG

AUSILIARI G

52G

SERVIZI

690 V

T12

30/0,690 kV
TG

89TG

G

52G

SERVIZI

690 V

T3

CAVO MT ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x400mm²

6600 kW6600 kW

AUSILIARI 

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x50mm²

M

89L1

52L1
N. C.

BESS 2.2

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT 

BESS 2.3

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT 

BESS 2.4

BATTERIE
Cn=2x3,368 MWh

INVERTER
Pn=2x1,575 MW

Vac=630 V
Vdc=1500 V

CABINA CONVERSIONE
MT/BT - 3.15 MVA

TRAFO
Sn=3150 kVA

V1n/V2n= 36/0,63 kV
Gruppo Dyn11

Vcc%= 10%

ALIMENTAZIONE TRAFOPARTENZA MT/BT ARRIVO MT/BT 

M

89L1

67N

67I

52L1

BESS 1 BESS 2

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x50mm²

ARE4H1RX - 18/30kV
3x1x50mm²

AUSILIARI SISTEMA DI
ACCUMULO

SERVIZI  AUSILIARI
CENTRALE

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

 FORI-SNG-TE1
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO EOLICO E IRC

FORI-SNG-TE1_Schema elettrico unifilare impianto eolico e IRC

-

Massima corrente di terra temporizzata

Massima corrente di fase direzionale

Massima corrente omopolare direzionale

Relé di minima tensione in corrente alternata

Relé di massima tensione in corrente alternata

Protezione con dispositivo di frequenza

Richiusore - Richiusura dell'interrutore dopo apertura guasto

Relé di massima tensione omopolare in corrente alternata

Dispositivo termico di protezione

Relé a pressione di fluidi

Relé di livello

Massima corrente di fase temporizzata

Massima corrente di fase istantanea

DESCRIZIONECODICE ANSI

CODICE PROTEZIONI ANSI C37.2

52 Interruttore automatico (52)

89 Sezionatore - linea (89L) - terra (89T) - sbarra (89SB)

Fusibile

Trasformatore di potenza

Generatore elettrico in corrente alternata

Messa a terra funzionale - di protezione

Comando motorizzato

Gruppo di continuità - batteria - UPS

Gruppo di misura potenza attiva reattiva

Scaricatore protezione sovratensioni

Trasformatore di corrente

Trasformatore di tensione a 2 avvolgimenti

Trasformatore di corrente a 4 avvolgimenti

Bobina di sgancio protezione

G

M

VARh

UTF

Wh

GSE

SC

Trasformatore di tensione

TA

Circuiti di potenza

Circuiti protezioni, misure e comandi

DESCRIZIONESIMBOLO

50

51

51N

67

67N

27

59

81

79V

59N

26

63

99

LEGENDA

89 Interruttore di manovra - sezionatore (89)
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