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REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO AVENTE POTENZA, IN IMMISSIONE, PARI A 55,86 MW
E POTENZA MODULI PARI A 68,59 MWp E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA COME INDICATE NELLA
STMG DI TERNA - IMPIANTO AEPV-C03 UBICATO IN AREA S.I.N. DEL
COMUNE DI BRINDISI (BR)

Schema Unifilare - Parte 2

SOTTO CAMPO 4 TRAFO 1 MODULI
2400 POTENZA DC 1,608000 MW
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SOTTO CAMPO 4 TRAFO 2 MODULI 2250

SOTTO CAMPO 4 TRAFO 3 MODULI
2400 POTENZA DC 1,608000 MW
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Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco,

Sede legale: San Lorenzo n. 2, Ceglie Messapica (Br), 72013,

Cell.3382328300,

Email:ciracifrancesco@gmail.com
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