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PROGETTO DEFINITIVO

PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME 25 MW + 20 BESS
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO (TP), VALDERICE (TP), ERICE (TP), TRAPANI E MISILISCEMI (TP) 

N

FASCIA DI MITIGAZIONE

scala 1:2.000

40200 100 m

CASSETTE NIDO

PASSAGGI FAUNISTICI

NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV SU PISTA BIANCA

NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO 36 kV SU VIABILITA' ASFALTATA

AREA PARCO AGRIVOLTAICO RACARRUME

BACINO ARTIFICIALE

AREA PER LA RIMESSA DI ATTREZZI AGRICOLI

AREA STAZIONE UTENTE

AREA STAZIONE ELETTRICA TERNA DI PROGETTO "BUSETO 2"

CONFINE COMUNALE

ELETTRODOTTO "BUSETO PALIZZOLO - FULGATORE" 150 kV

OPERE DI MITIGAZIONE

AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Tipico fascia arborea e mitigazione visiva dell'impianto
Scala 1:50

OLEA EUROPEAE (ULIVO)

PISTACIA LENTISCUS (LENTISCO)

Particolare passaggio faunistico
Scala 1:10

scala 1:10

0,20,10 0,5 m

scala 1:50

10,50 2,5 m
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