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PUA_2 "Elaborati di progetto"

Planimetria sottocampo 2 "AREA 1" POST OPERAM - scala 1:500

Layout impianto agrivoltaico (Area 1 - Sottocampo 2)

D 9

L E G E N D A

Perimetro catastale

Recinzione perimetrale

Curve di livello equidistanza = 1 mt

S.2 Cabina trasformazione sottocampo 2 (AREA 1)

2

Planimetria generale con indicazione delle sezioni elettriche "AREA 1"  - scala 1:2.000

Viabilità di accesso/interna al campo fotovoltaico
da realizzare in misto granulometrico costipato

Viabilità interna al campo fotovoltaico

Viabilità esterna al campo fotovoltaico

Invaso artificiale esistente

Nuova linea MT interrata (UTENTE)
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SOTTOCAMPO 2
OGGETTO DELLA PRESENTE TAVOLA

Fabbricati esistenti

Cancello di accesso

Ingresso

Fascia arborea di mitigazione
Uliveto perimetrale con larghezza pari a 10 metri

Inverter di stringa da 200 kW
modello Huawei
SUN2000-215 KTL o SIMILARE
N° inverter sottocampo 2: 10

Cs.2 Cabina di servizio sottocampo 2 (AREA 1)

Linea BT aerea esistenteBT BT

Linea MT aerea esistenteMT MT

Canale di scolo esistente

Acquedotto interrato esistente

Linea MT aerea in fase di progettazione/realizzazioneMT MT

Linea MT dismessaMT MT

Modulo Tracker con 28 pannelli fotovoltaici
Tipo Arctech solar o similare

AREA 1
Sottocampo 2: n°   121 Tracker da 28 moduli
            Totale: n°3.388 moduli FV

Pannelli fotovoltaici tipo Trina Solar
modello VERTEX da 670 watt o SIMILARI

POTENZA NOMINALE SOTTOCAMPO  2: 2.269,96 kWp
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