
+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,30 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

LS11

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.7 (153,27 kWp)

TR2 - TR5 (2500 kWp)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.6 String inverter 1.1.7

............. ............. .............

String inverter 1.1.12

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A10A7 B1

.............
B6

1.1.7

B10

.............
B7

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S11

(+)

S11

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.6 (170,30 kWp)
.....
.....

.....

.....

Vn=500-1500Vcc

Pn=185kVA

Pn=185kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 (153,27 kWp)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.7 (153,27 kWp)

TR7 (2500 kWp)

LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.6 String inverter 1.1.7

............. ............. .............

String inverter 1.1.15

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A10A7 B1

.............
B9

1.1.7

B10

1.1.15

AUX

TRAFO AUX NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.6 (170,3 kWp)
.....
.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (153,27 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT
CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.7 (153,27 kWp)

TR1 - TR8 (2000 kWp)

LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.6 String inverter 1.1.7

............. ............. .............

String inverter 1.1.12

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A10A7 B1

.............
B6

1.1.12

B10

.............
B7

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.6 (170,3 kWp)
.....
.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.12 (153,27 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.10 (153,27 kWp)

TR6 (2000 kWp)

LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K
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Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.9 String inverter 1.1.10

............. ............. .............

String inverter 1.1.12

A

A1

.............
A9

1.1.91.1.1

A

A10 B1

.............
B3

1.1.10

B10

.............
B4

1.1.12

AUX

TRAFO AUX NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

10.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

10.2 10.3 10.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.9 (170,3 kWp)
.....
.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

9.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

9.2 9.3 9.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.9 (153,27 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

String inverter 1.1.1 (170,3 kWp)

MODULO CANADIAN SOLAR BiHiKu7 CS7N-655MB-AG

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

String inverter 1.1.1

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

.....

.....

.....

12.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

LS10

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

2.1 2.2 2.3 2.26

12.2 12.3 12.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.7 (187,33 kWp)

TR3 - TR4 (3150 kWp)

LS9

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS1

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

LS2

2x(1x4)mmq FG21M21/H1Z2Z2-K

50  51

50N 51N

Is I> I>>

t> t>>

Io>

to>

T
o
r
o
i
d
e
 
P

e
r

5
0
N

/
5
1
N

Pmax=655Wp  Vmp=38,1Vdc  Voc=45,2Vdc

String inverter 1.1.6 String inverter 1.1.7

............. ............. .............

String inverter 1.1.15

A

A1

.............
A6

1.1.61.1.1

A

A10A7 B1

.............
B9

1.1.7

B10

1.1.15

AUX

TRAFO AUX NC NC NC

FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70) FG16OR16 0.6/1 kV 3x(1x70)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

12.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S10

(+)

S10

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

12.2 12.3 12.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.6 (204,36 kWp)
.....
.....

.....

.....

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

1.1 1.2 1.3 1.26
S1

(-)

S1

(+)

S2

(+)

S2

(-)

.....

.....

.....

11.1
+

-

-

+

+

-

-

+

S9

(+)

S9

(-)

2.1 2.2 2.3 2.26

11.2 11.3 11.26

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

String inverter 1.1.15 (187,33 kWp)

CABINA DI CAMPO TRASFORMATORE

QUADRO DI PARALLELO

QUADRO MT

............. ............. ............. .............

Vn=500-1500Vcc

Pn=185kVA

Pn=185kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

Vn=500-1500Vcc

Pn=185kVA

Pn=185kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

Vn=500-1500Vcc

Pn=185kVA

Pn=185kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A

Vn=500-1500Vcc

Pn=185kVA

Pn=185kW

Vn=800V-50Hz

Imax=9x26A

Cosfi=1

Imax=134,9A
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