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Tubo Alluminio AT 150 kV

Altri produttori

- SET 150/30 kV Utente
1

SE di Raccolta 150 kV

Cavo aereo AT 150 kV

Tipologia Denominazione L (m)

Cabina di elevazione
MT/AT a realizzarsi

Particolare prospetto trafo MT/AT - Scala 1:10 Apparecchiature stallo utente Sezione stallo utente - Scala 1:10

POS. DESCRIZIONE

1 TRASFORMATORE AT/MT

SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A.T. N-O linea aerea 160

TRASFORMATORE DI TENSIONE

Arrivo sbarre: PARTE COMUNE|
"MELILLO"
C.P. 202001281

TRASFORMATORE DI CORRENTE A.T.

INTERRUTTORE TRIPOLARE A.T.

SEZIONATORE TRIPOLARE AT CON LAMA
DI TERRA

| COLONNINO PORTA-SBARRE AT (4.60 mt) ! . il | | il
! Apparecchiature stallo raccolta \\
| POS. DESCRIZIONE 3.20 3.10 3.50 2.70 1.50 3.50 3.50 450
PORTA SBARRE AT-H 7,60 M
@ ® ® ® @ ® © @ \
COLONNINO PORTASBARRE (4.60 mt) \
SEZIONATORE DI SBARRA

TRASFORMATORE DI CORRENTE A.T. . i
Sezione stallo raccolta - Scala 1:10 \
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Particolare pianta trafo MT/AT - Scala 1:10
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INTERRUTTORE TRIPOLARE A.T.

TRASFORMATORE DI TENSIONE
INDUTTIVO

SEZIONATORE TRIPOLARE A.T.
CON LAME DI TERRA

SCARICATORE AT
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PALO GATTO

Apparecchiature arrivo stallo Terna
8.40 POS. DESCRIZIONE

1 PALO GATTO

SCARICATORE AT

TV

SEZIONATORE ORIZZONTALE

TA

INTERRUTTORE

N o |~ OIDN

SEZIONATORE DI SBARRA

Provincia di Potenza - KeyPlan

UBICAZIONE IMPIANTO

Coord. ROMA 40 Fuso Est: | |

lat. 4541359.47 N .
long. 2592834.69 E

3.50 2.50 3.50 3.50 7 3.50 4.00 7 \

Sezione arrivo stallo Terna - Scala 1:10 \
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