
Cabina G.1

P=2151.66 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

9

N. 141 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3000 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q1.1

Q2.1

1CT

Cabina G.2

P=2182.18 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

9

N. 143 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3000 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina F.1

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina F.2

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q1.1

Q2.1

1CT

Cabina F.3

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina F.4

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina F.5

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina F.6

P=2197.44 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 144 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina E.1

P=2350.04 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 154 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q1.1

Q2.1

1CT

Cabina E.2

P=2350.04 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 154 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina E.3

P=2365.30 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 155 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina D.1

P=1571.78 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

5

N. 103 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

MV TRANSFORMER

1500 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

Cabina E.4

P=2365.30 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 155 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina E.5

P=2365.30 kWp

MPPT 1

-

+

1

MPPT 1

-

+

2

MPPT 1

-

+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-

+

10

N. 155 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina C.2

P=2014.32 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

9

N. 132 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3000 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q1.1

Q2.1

1CT

Cabina C.1

P=2014.32 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

9

N. 132 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3000 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina B.1

P=2258.48 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 148 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

Cabina A.1

P=2319.52 kWp

MPPT 1

-
+

1

MPPT 1

-
+

2

MPPT 1

-
+

3

DS

Tipico per ogni inverter

MPPT 1

-
+

10

N. 152 STRINGHE

da 28 MODULI

FV da 545 Wp

SUN2000-215KTL-H0

Pn: 200 kWp

MV TRANSFORMER

3250 kVA

Dy11

OIL

ONAN

Vcc:6%

I >

3CT

SCADA

IKI-30E

30kV - 630A - 50Hz

Io >

Io >>

I >>

Q0

Q1

Q2

Q3

Q1.1

Q2.1Q3.1

1CT

PCS1-1 PCS1-2

2916 kVA

BT/33kV

BATTERY CONTAINER 1-1

MV SWITCHGEAR - 33 kV, 630A

PCU 1

BATTERY CONTAINER 1-2

4 x 2.5 MWh 4 x 2.5 MWh

50,51

50N

51N

CT

PCS2-1 PCS2-2

2916 kVA

BT/33kV

BATTERY CONTAINER 2-1

MV SWITCHGEAR - 33 kV, 630A

PCU 2

BATTERY CONTAINER 2-2

4 x 2.5 MWh 4 x 2.5 MWh

50,51

50N

51N

CT

PCS3-1 PCS3-2

2916 kVA

BT/33kV

BATTERY CONTAINER 3-1

MV SWITCHGEAR - 33 kV, 630A

PCU 3

BATTERY CONTAINER 3-2

4 x 2.5 MWh 4 x 2.5 MWh

50,51

50N

51N

CT

CONTAINER

MV SWITCHGEAR - 33 kV, 630A

50,51

50N

51N

LV/MV

TR-AUX

Q1 Q2 Q4

Q3

DG

ENERGENCY

DIESEL

ENERGENCY

BACKUP LINE

NORMAL LOADS EMERGENCY LOADS

UPS

BATT

STATIC

SWITCH

BASS & AUX CABINS

n. 24 battery container (BC). Ogni container ha un banco batterie da 2,5 MWh per un'energia complessiva fornita pari a 100 MWh.

n. 1 BESS auxiliary container.

n. 1 BESS main MV SW container.

n. 4 battery power convert (BPC). Ogni container ha una potenza di 5 MW, pari ad una potenza complessiva di 20 MW.

PCS3-1 PCS3-2

2916 kVA

BT/33kV

BATTERY CONTAINER 3-1

MV SWITCHGEAR - 33 kV, 630A

PCU 4

BATTERY CONTAINER 3-2

4 x 2.5 MWh 4 x 2.5 MWh

50,51

50N

51N

CT

89/SAS

89G

27 59 81< 81> 59N

SEZIONE 36 KV

LINEA 1

160

ARRIVO CAVI AT

SEZIONE 150 KV

STAZIONE ELETTRICA RTN 36/150 KV

152L

TR

AT/MT

150/36 kV

24 MVA

ONAN-ONAF

Yd11

189TL

189TL

M

SC1 AT

M

TAL

86 87L 50BF TCS

86 50 51

RELE' DIFFERENZIALE CAVO

RELE' DI CORRENTE

TAL

86 87T 50BF TCS

86 50 51

RELE' DIFFERENZIALE TR

RELE' DI CORRENTE

SC2 AT

50BF TCS

QUADRO MISURE

UTF-STATICO

SC MT

89T/G

89T/G

TA/G

89/TVS
152/L1

M

89/PL1

89T/PL1

TA/PL1

TAT/PL1

SEZIONE 36 KV

QUADRO MISURE

UTF-STATICO

LINEA 2 LINEA 3

ARRIVO LINEA 1 + LINEA 2 + LINEA 3 + BESS

ARG7H1R - 3x2x500 mmq + 3x2x185 mmq + 3x1x300 mmq

BESS BESS AuxLINEA 4

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

ARG7H1R- 3x1x240 mmq

MT

1.1

L = 273 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 367 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 280 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 189 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 493 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 215 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 412 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 359 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 575 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 128 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 181 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 201 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 401 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

MT

1.1

L = 600 mt

ARG7H1R- 3x1x185 mmq

L=30048 mt

L=29808 mt

L=26719 mt

L=28556 mt

L=29908 mt

Schema elettrico unifilare parco fotovoltaico

LAROCCA

varie4.2.9.10

REVISIONI

REV. DATA DESCRIZIONE

00
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Tipo documentazione
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Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di

39.52 MWp (34.20 MW + 20 MW in immissione) nel comune di Ascoli Satriano (FG) in

località "Mendola", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
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