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PROGETTO REALIZZAZIONE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO E RELATIVE 
OPERE DI CONNESSIONE IN AGRO DI ALIANO – MT 
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Sottocampo 1* - N° 10 Inverter - N° 160 Tracker Monoassiali

ALLA CABINA PRECEDENTE

Dal Sottocampo 2 al Sottocampo 7

3X2000 A
100kA

INVERTER n°1
SG250HX

N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker

INVERTER n°2
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N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker

INVERTER n°3
SG250HX

N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker
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da 4 a 5

INVERTER n°6
SG250HX

N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker

INVERTER n°7
SG250HX

N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker

INVERTER n°8
SG250HX

N° 15 Stringhe
N° 15 Tracker

PARALLELO
N° 8

INVERTER

Sottocampo 8 - N° 8 Inverter - N° 120 Tracker Monoassiali

 FG7OR
3x(4x1x240)+2G240

CELLA 8

ALLA CABINA PRECEDENTE

CELLA 8CELLA 6CELLA 5CELLA 4CELLA 3CELLA 1

AUSILIARI

4X160 A

 FG7OR
3x(4x1x240)+2G240

 FG7OR
3x(4x1x240)+2G240

ARE4H1RX /18-38 3x1x50

Tensione di corto circuito (Vcc %) = 6%
Potenza nominale = 3000 kVA

Tensione primario = 36 kV
Tensione secondario = 0,800 kV

Collegamenti = D/Yn 11

TRAFO
Tensione di corto circuito (Vcc %) = 6%

Potenza nominale = 3000 kVA
Tensione primario = 36 kV

Tensione secondario = 0,800 kV
Collegamenti = D/Yn 11

ARE4H1RX /18-38 3x1x50 ARE4H1RX /18-38 3x1x50

KWh

ARE4H1RX /18-38 3x1x630
VERSO LA STAZIONE

TERNA 36/150 KV

INVERTER n°1
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER n°2
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER n°3
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER n°8
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER n°9
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER n°10
SG250HX

N° 16 Stringhe
N° 16 Tracker

INVERTER
da 4 a 7

CELLA 7CELLA 2

ALIMENTAZIONE
QUADRETTO

 AUSILIARI 150 A
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Tipo I

Tipo II Tipo II

Est. Cabina

Alimentazione ausiliari

Nota*: solo Sottocampo n°8  composto
da n° 8 Inverter e n° 120 Tracker
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