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QUADRO di BT in DC n. 1
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IMPIANTO FRAGAGNANO AREA 2
Potenza DC  = 24,01664 MWp
Potenza AC  = 22,15 MWac

Vmp

Imp

Voc

Isc

Voc /°C

44.11 V

13.15 A

53.31 V

13.83 A

-0.28%/°C

Isc /°C 0.048%/°C

880-1.325 V

100 A x 32 ing.

1500 V

1500 V

Valori max

P max
SUNNY CENTRAL

P max
SUNNY CENTRAL 2660 UP
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INVERTER
n. Tracker

580 Wp

(a 25°C)

(a 25°C)

2600 UP

1.235 V

67.75 A

1.490 V

1.596 V

28 moduli

T= -5°C

T= 70°C

(max x ing.)

max 5 Stringhe

(149 mV/°C)
T=  0°C

1.614 V
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20.300

n. moduli

max POTENZA in DC (di picco a 25°C)

moduli: 42.380
tracker 2V14: 71
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2.354.800 Wp01 4.060 145

600Vac
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28 moduli
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70.64 A
(max x ing.)

9.873.920 Wp
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AREA 2 Sottocampo n. 1:
5 x 4.060 PV da 580 Wp
5 x 2.354.800 Wp
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range MPPT:
880 - 1.325 Vdc

fino a 32 ingressi
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W h

22,150 MWac
26,670 MVA

24,01664 MWp

SOTTOCAMPO N. 1

2V14
n. Tracker

2V27

SOTTOCAMPO N. 2

SOTTOCAMPO N. 2

24.002.720 Wp10 41.384 1.478 71 730IMPIANTO FOTOVOLTAICO

In =  220 AIn =  220 A

2.800  A 2.800  A 2.800  A 2.800  A 2.800  A

tracker 2V27: 730

max 5 Stringhe

262 A x 32 ing.
(a 25°C)(6.6 mA/°C)

2.134 kW [cosφ 08]

FRAGANANO AREA 2: 22.15 MW

numero

AREA 1: 977 2V27 + 57 2V14

AREA 2: 730 2V27 + 71 2V14

AREA 1: 52.758 + 1.596 = 54.354

AREA 2: 39.420 + 1.988 = 41.408

x 580Wp = 31.525,320 kWp

x 580Wp = 24.016,640 kWp
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QUADRO di BT in DC n. 3

QUADRO DI STRINGA

1 32

28
 P

V 
m

od
ul

i

1 2 5 1 2 5

28
 m

od
ul

i

1 2 4

....

.......

PV

28
 m

od
ul

i

PV PV

PVPVPV

PV PV PV

1 2 4

28
 m

od
ul

i

QUADRO di BT in DC n. 4
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range MPPT:
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QUADRO di BT in DC n. 6
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4.256 PV

da 25 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

QUADRO di BT in DC n. 7
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QUADRO di BT in DC n. 8
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da 25 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

QUADRO di BT in DC n. 9
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da 25 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

11.774.000 Wp

17.024 608

AREA 2 Sottocampo n. 2a:
4 x 4.256 PV da 580 Wp
4 x 2.468.480 Wp
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QUADRO di BT in DC n. 5
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TRAFO 10
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INVERTER 10
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range MPPT:
880 - 1.325 Vdc
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QUADRO di BT in DC n. 10
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AREA 2 Sottocampo n. 2b:
1 x 4.060 PV da 580 Wp
1 x 2.354.800 Wp

145 STRINGHE

17

da 1 a 17 ing.: 5 stringhe/140 PV

4.060 MODULI

18

max 2.354,80 kWp
4.060 PV

da 18 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

verso IMPIANTO FRAGAGNANO AREA 3da AREA 1

T.A.

T.V.

W h
CONTATORE
ENERGIA
IN PRODUZIONE

T.A.

T.V.

W h
CONTATORE
ENERGIA
IN PRODUZIONE

In =  1.600 A

PROTEZIONE
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I vIO v
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In =  1.012 A

145 STRINGHE

17

da 1 a 17 ing.: 5 stringhe/140 PV

4.060 MODULI

18

max 2.354,80 kWp
4.060 PV

da 18 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

145 STRINGHE

17

da 1 a 17 ing.: 5 stringhe/140 PV

4.060 MODULI

18

max 2.354,80 kWp
4.060 PV

da 18 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

145 STRINGHE

17

da 1 a 17 ing.: 5 stringhe/140 PV

4.060 MODULI

18

max 2.354,80 kWp
4.060 PV

da 18 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

145 STRINGHE

17

da 1 a 17 ing.: 5 stringhe/140 PV

4.060 MODULI

18

max 2.354,80 kWp
4.060 PV

da 18 a 32 ing.: 4 stringhe/112 PV

5

+4 moduli
 da aggiungere

AREA 3: 322 2V27 + 23 2V14 AREA 3: 17.388 + 644  = 18.032 x 580Wp = 10.458,560 kWp

113.794 m x 580Wp = 66.000,520 kWp

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

In =  44 A

36 kVac

572 A

36 kVac

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE
ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, DENOMINATO “FRAGAGNANO”,  SITO NEI
COMUNI DI MESAGNE (BR), SAN DONACI (BR) E CELLINO SAN MARCO (BR),
CON POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA PARI A 60.000,00 KWN E POTENZA DI
PICCO (POTENZA MODULI) PARI A 66.000,52 KWP.

00

Via Federico II Svevo n.64
72023, Mesagne (BR)
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