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R60

R60

Collegamento palo a dispersore
(Capocorda-Bullone)

Cavidotto Ø63

Dispersore di terra
(Palina)

Piano di campagna

Telecamera tipo
DOME 360° 4MP IP66

3,00

0,40

0,40

Doppio pozzetto in cls 40x80 cm

Arrivo da palo precedente
Arrivo da box
alimentazione

Partenza per palo successivo
Partenza per

telecamera successiva

Morsettiera per
 collegamento cavi

Telecamera con CCD tipo
Sony EX-View HAD II

Piano di campagna

Piano di campagna

Percorso cavi ethernet e
alimentazione telecamera
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LEGENDA

Perimetro Area Impianto FV "EG ATLANTE"

Recinzione Aera Impianto

Nuova viabilità interna all'area

SW STATION

St
or

ag
e MSS (Main Switch Station + Sistema di accumulo)

 STORAGE SKID Power Station (Skid + Sistema di accumulo)

Nuova viabilità esterna di accesso all'area

Cabina ausiliariaAUX

Accesso all'Area di impianto

Planimetria generale
Scala 1:500

Campo visivo telecamere perimetrali (50 m)

Campo visivo telecamera su Power Station (60 m)

Percorso cavi FG16OM16 alimentazione proiettore

Percorso cavi Ethernet e alimentazione telecamera

Particolare pozzetto in cls
Scala 1:10

Particolare palo di supporto telecamere perimetrali
Scala 1:10

Particolare supporto telecamere su Power Station
Scala 1:20
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GIMPIANTO FOTOVOLTAICO "EG ATLANTE" E
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE

POTENZA IMPIANTO 24,54 MWp
COMUNI DI GONNOSFANADIGA E GUSPINI (SU)

COMUNE DI GONNOSFANADIGA (SU)
REGIONE SARDEGNA
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