




QUADRO QGBT - sezione 1

ALIM. 20 kV - V2 ALIM. 20 kV - V2

ALIM. 20 kV - V1ALIM. 20 kV - V1

20/0.4 kV20/0.4 kV

BY-PASSNORMALE

ALIM.

SCHEMA UPS (1/2)

UPS 1

QUADRO QMT2

TR2 - 250kVA

SBARRA NV2

SBARRA E

SBARRA NV1

TR1 - 250kVA

QUADRO QMT1

27 27

27 27

27

UPS 1/2

Pn = 20 kVA - Aut. 90'

V1.1 V2.1

V1.2 V2.2

E1

UPS 1

(*)

(*) INTERBLOCCO A CHIAVE TRA I DUE BY-PASS DEGLI UPS

NC NA

C1

IS

plc plc

SBARRA N-AUX

27 N1

UPS 2

C2

UPS 2

SBARRA E
27 E1IS

SBARRA N-AUX

27 N1

QUADRO QGBT - sezione 2
G1 G2



INTERBLOCCO ELETTRICO

CON G2 REALIZZATO MEDIANTE PLC



INTERBLOCCO
ELETTRICO
CON N2-08

REALIZZATO

MEDIANTE PLC

INTERBLOCCO
ELETTRICO
CON N2-09

REALIZZATO

MEDIANTE PLC

















INTERBLOCCO ELETTRICO

CON G1 REALIZZATO MEDIANTE PLC



INTERBLOCCO
ELETTRICO
CON N1-08

REALIZZATO

MEDIANTE PLC

INTERBLOCCO
ELETTRICO
CON N1-09

REALIZZATO

MEDIANTE PLC

















DA TRAFO 1

COMPONENTI
PLC

E
SISTEMA

GESTIONE
CIRCUITI

ILLUMINAZIONE

SBARRA E

UPS1 AUX

RIS

SBARRA N-AUX

V
A

N
O

C
A

V
I

V
A

N
O

C
A

V
I

UPS2

RIS

V1

V2

V
A

N
O

C
A

V
I

UPS2

UPS1

G1 C1



DA TRAFO 2

COMPONENTI
PLC

E
SISTEMA

GESTIONE
CIRCUITI

ILLUMINAZIONE

SBARRA E

UPS1

UPS1

AUX

RIS

SBARRA N-AUX

V
A

N
O

C
A

V
I

V
A

N
O

C
A

V
I

UPS2

UPS2

RIS

V1

V2

V
A

N
O

C
A

V
I

G2 C2
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