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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,88 kA
Fornitura

---
---

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

Q0

GENERALE

59

100

0,909

85

0,02

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 250

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,02

---

---

---

---

---

5

Q

SCARICATORE PRESENZA 

TENSIONE

MULTIMETRO

QLFM-N-2

Q3

ALIM. QLFM

FABBRICATO TECNOLOGICO

27

50

0,902

100

0,3

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 100

---/---/800

10 / C

1 - Cl. A Reg. (max tempo intervento 1 s)

Quadripolare

0,3

FG16M16/FG17 PE

30

143/9U61_/30/0,744

4(1x50)+(1PE25)

112

4,98

Q

Id

QUF-N-1

Q4

ALIM. QUF

UTENZE FERMATA

42

68

0,913

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 80

---/---/640

10 / C

Quadripolare

0,42

FG16M16/FG17 PE

20

143/9U61_/30/0,744

4(1x35)+(1PE16)

90

4,98

Q

Id

QVC
Quadripolare

9,913
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

3 x
CURRENT PER PHASE

SUMMY

I

U-V

PSQ

I1

I2

I3

In

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 A

ESC

OK

V

V

TIPO I+II

1 - Cl. A Reg. (max tempo intervento 1 s)
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P=250mm

600

10
25

NEMA AB1

IEC / EN 60947-2

50/60 Hz

Compact

Ue Icc (kA)Ics

Ui Uimp
NSX

NEMA AB1

IEC / EN 60947-2

50/60 Hz

Compact

Ue Icc (kA)Ics

Ui Uimp
NSX

Isd (x Ir)

Ir (A)

Mode OK

Ir tr Isd tsd Ii (xIn)

N 1/A 2/B 3/C

250 AR
ea

dy

>30A >90 >105

M
ic

ro
lo

gi
c

Isd (x Ir)

Ir (A)

Mode OK

Ir tr Isd tsd Ii (xIn)

N 1/A 2/B 3/C
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M
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CARATTERIMODULARECHE QUADRO
· Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro.
· Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
· Colore: RAL 7032 - 7035.
· Piastra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura

VISTA "A"

V
IS

TA
 "B

"

VISTA "A" VISTA "B"
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id: 1 A
QVC

Q3
4(1x50)+(1PE25)

30
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QN0

GENERALE

SEZ NORMALE

27

50

0,902

100

0,31

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 160

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

PRESENZA 

TENSIONE

Utenza

Cronocrepuscolare

1

4,558

0,95

100

0,97

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

0,97

FG16OM16

20

143/2M_3A/30/0,8

1(3G2,5)

24

4,87

Q

MULTIMETRO

Utenza QN.1

QN.1

Alim. QdS 

0,5

0,802

0,9

100

0,34

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,34

FG16OM16

20

143/2M_3A/30/0,8

1(5G4)

28

4,91

Q

Id

QN2

GENERALE LUCI

FABBRICATO

0,45

1,299

0,9

100

0,31

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 63

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

A
B

Utenza QP3.1

QP3.1

LUCI

LOCALE TLC

0,09

0,433

0,9

100

0,43

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,43

FG16OM16

40

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,76

Q

Id

QLFM-N-2
Quadripolare

6,953
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

CURRENT PER PHASE

SUMMY

I

U-V

PSQ

I1

I2

I3

In

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 A

ESC

OK

V

V

3 x
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id: 1 AA
B

Utenza QP3.3

QP3.3

LUCI 

 LOCALE BT

0,09

0,433

0,9

100

0,36

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,36

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,9

Q

Id

Utenza QP3.6

QP3.6

LUCI SERVIZI 

IGIENICI

0,09

0,433

0,9

100

0,5

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,5

FG16OM16

65

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,63

Q

Id

Utenza QP3.8

QP3.8

LUCI LOCALE

SEM

0,06

0,289

0,9

100

0,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,41

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,7

Q

Id

Utenza QP3.8

QP3.8

LUCI LOCALE

DISPONIBILE

0,06

0,289

0,9

100

0,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,41

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,7

Q

Id

Utenza QP3.9

QP3.9

LUCI LOCALI

FV1 E FV2

0,06

0,289

0,9

100

0,35

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,35

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,87

Q

Id

QP3.10

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

A
B

QP3.11

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id: 1 AA

QN3

GENERALE

 FM FABBRICATO

7

11

0,9

100

0,31

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 100

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Utenza QN4.1

QN4.1

FM 

LOCALE TLC

2

3,208

0,9

100

0,55

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,55

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,86

Q

Id

Utenza QN4.3

QN4.3

FM 

 LOCALE BT

1

1,604

0,9

100

0,33

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,33

FG16OM16

5

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,96

Q

Id

Utenza QN4.6

QN4.6

FM SERVIZI 

IGIENICI

1

1,604

0,9

100

0,52

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,52

FG16OM16

65

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,75

Q

Id

Utenza QN4.8

QN4.8

FM LOCALE 

LOCALE SEM

1

1,604

0,9

100

0,43

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,43

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,86

Q

Id

Utenza QN4.8

QN4.8

FM LOCALE 

LOCALE DISPONIBILE

1

1,604

0,9

100

0,43

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,43

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,86

Q

Id

A
B

Utenza QN4.9

QN4.9

FM LOCALI 

FV1 E FV2

1

1,604

0,9

100

0,36

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,36

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,93

Q

Id

se
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id: 1 AA
B

QN4.10

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN4.11

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN4.12

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN4

GENERALE 

CONDIZIONAMENTO

7,403

15

0,9

100

0,31

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 100

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Utenza QP4.1

QP4.1

CONDIZIONATORE 

LOCALE TLC (RISERVA 1)

3,3

5,292

0,9

100

0,7

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,7

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,86

Q

Id

Utenza QP4.2

QP4.2

CONDIZIONATORE LOCALE 

TLC (RISERVA)

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,86

Q

Id

A
B

Utenza QP4.7

QP4.7

ESTRATTORE E PRESSOSTATO

ASSIALE - LOCALE BT

0,501

2,41

0,9

100

0,51

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,51

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,92

Q

Id

K

se
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id:1 AA
B

Utenza QP4.11

QP4.11

ESTRATTORE E PRESSOSTATO

ASSIALE 1 - LOCALE FV

0,501

2,41

0,9

100

0,59

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,59

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,9

Q

Id

K

Utenza QP4.11

QP4.11

ESTRATTORE E PRESSOSTATO

ASSIALE 2- LOCALE FV

0,501

2,41

0,9

100

0,6

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,6

FG16OM16

15

143/3M13_/40/0,728

1(3G2,5)

26

4,9

Q

Id

K

Utenza QP4.13

QP4.13

ESTRATTORE 

LOCALE SEM

0,5

2,406

0,9

100

1,36

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,36

FG16OM16

65

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,63

Q

Id

Utenza QP4.14

QP4.14

ALIM. SCALDA ACQUA

SERVIZI IGIENICI

1,6

7,698

0,9

100

3,73

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

3,73

FG16OM16

65

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,63

Q

Id

Utenza QP4.15

QP4.15

ESTRATTORE

SERVIZI IGIENICI

0,5

2,406

0,9

100

1,6

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

1,6

FG16OM16

80

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,55

Q

Id

QP4.16

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

A
B

QP4.17

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

DAL FG 5 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,923 kA - Id: 1 AA
B

QP4.18

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

CPSS

QN5

CPSS 2

11

17

0,9

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,3 - Cl. A Sel.

Quadripolare

0,88

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,93

Q

Id

QN6

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN7

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN8

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,31

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

20 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,31

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

DAL FG 6 Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,221 kA - Id: 0,3 A
CPSS

---
0

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE0

GENERALE 

SEZ ESSENZIALE

8,116

17

0,911

80

0,88

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

PRESENZA 

TENSIONE

MULTIMETRO

QE1

GENERALE LUCI

FABBRICATO

0,53

1,732

0,945

100

0,88

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 32

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Utenza QE3.1

QE3.1

LUCI

LOCALE TLC

0,03

0,144

0,9

100

0,92

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,92

FTG18OM16

40

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,71

Q

Utenza QE3.3

QE3.3

LUCI 

 LOCALE BT

0,03

0,144

0,9

100

0,89

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,89

FTG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,87

Q

A
B

Utenza QE3.5

QE3.5

LUCI LOCALE

DISPONIBILE

0,03

0,137

0,95

100

0,92

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

0,92

FTG18OM16

40

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,71

Q

QLFM-E-2
Quadripolare

2,228
400

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

CURRENT PER PHASE

SUMMY

I

U-V

PSQ

I1

I2

I3

In

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 A

ESC

OK

V

V

3 x
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,221 kA - Id: 0,3 AA
B

Utenza QE3.7

QE3.7

LUCI LOCALE

SEM

0,03

0,137

0,95

100

0,93

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,93

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,65

Q

Utenza QE3.8

QE3.8

LUCI LOCALE

FV1 E FV2

0,06

0,273

0,95

100

0,92

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,92

FTG18OM16

20

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,82

Q

Utenza QE3.9

QE3.9

ILLUMINAZIONE 

EMERGENZA

0,35

1,595

0,95

100

1,66

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

1,66

FTG18OM16

70

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,55

Q

QE3.10

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

QE3.11

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Utenza QE3

QE3

ALIM. IMPIANTO 

TVCC

2

3,208

0,9

100

1,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,56

FTG18OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,59

Q

Id

A

Utenza QE4

QE4

ALIM. IMPIANTO 

RIVELAZIONE INCENDI

1

4,811

0,9

100

2,53

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

2,53

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,65

Q

Id

se
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,221 kA - Id: 0,3 AA

Utenza QE5

QE5

ALIM. IMPIANTO CONTROLLO 

ACCESSI E ANTIINTRUSIONE 

1

4,811

0,9

100

2,53

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

2,53

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,65

Q

Id

QTLC-E

Q6

ALIM QTLC

3,115

6,255

0,9

100

1,21

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,21

FTG18OM16

25

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,84

Q

Id

Utenza QE7

QE7

ALIM. SEM

1

1,604

0,9

100

0,99

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,99

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

1(5G2,5)

26

4,82

Q

Id

Utenza QE8

QE8

Alim. Pompe Ascensore 1

1,5

6,837

0,95

100

2,14

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

2,14

FG16OM16

100

143/8M61_/30/0,744

1(3G10)

49

4,79

Q

Id

Utenza QE9

QE9

Alim. Pompe Ascensore 2

Riserva

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,88

FG16OM16

150

143/8M61_/30/0,744

1(3G10)

49

4,73

Q

Id

QE10

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Id

A

QE11

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,221 kA - Id: 0,3 AA

QE12

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Id

QE13

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,88

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,88

---

---

---

---

---

4,93

Q

Id
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650

KWh

123456789.0

iEM3200

OKV

TOTAL ACTIVE E

ESC

iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iSW OF

iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iSW OF iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD

300 300 650

iSW OF

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD CT iC60 Vigi iC60 OF SD CT iC60 Vigi iC60 OF SD CT iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD

300 650

iSW OF

KWh

123456789.0

iEM3200

OKV

TOTAL ACTIVE E

ESC

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iC60 Vigi iC60 OF SD iC60 Vigi iC60 OF SD

iSW OF
iSW

iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD iC60 OF SD

20
06 18
0

NB: Prevedere segregazione tra le due sezioni dei quadri
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO UTENZE FERMATA
QUF
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,063 kA - Id: 1 A
QVC

Q4
4(1x35)+(1PE16)

20
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QN10

GENERALE

42

68

0,913

100

0,42

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 100

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,42

---

---

---

---

---

4,98

Q

PRESENZA 

TENSIONE

MULTIMETRO

QN11

GENERALE 

ILLUMINAZIONE

1,849

3,56

0,9

100

0,42

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,42

---

---

---

---

---

4,98

Q

QN3.1

CRONOCREPUSCOLARE

Utenza QN3.2

QN3.2

ILLUM. 

INGRESSO

0,5

2,406

0,9

100

1,11

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L3+N

1,11

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(2x6)

50

199

Q

K

A
B

Carico distribuito QN3.2

QN3.2

ILLUM. 

MARCIAPIEDE 

0,74

3,56

0,9

100

3,48

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L1+N

3,48

FG16OM16

370

143/3M13_/30/0,8

1(2x6)

50

58

Q

K

QUF-N-1
Quadripolare

7,111
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

Utenza

Q

3 x
CURRENT PER PHASE

SUMMY

I

U-V

PSQ

I1

I2

I3

In

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 A

ESC

OK

V

V
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,063 kA - Id: 1 AA
B

Utenza QN3.3

QN3.3

ILLUMIN.

PENSILINA 

0,435

2,093

0,9

100

1,67

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L2+N

1,67

FG16OM16

215

143/3M13_/30/0,8

1(2x6)

50

98

Q

K

Utenza QN3.5

QN3.5

ILLUM.

SOTTOPASSO

0,174

0,837

0,9

100

0,78

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L3+N

0,78

FG16OM16

150

143/3M13_/30/0,8

1(2x6)

50

138

Q

K

QN3.6

DIPONIBILE

0

0

---

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L1+N

0,42

---

---

---

---

---

1.874

Q

K

QN3.7

DIPONIBILE

0

0

---

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L2+N

0,42

---

---

---

---

---

1.874

Q

K

Utenza QN12

QN12

FM FERMATA

3

4,811

0,9

100

1,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,41

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,64

Q

Id

Utenza QN13

QN13

ALIM EMETTITRICI

3

4,811

0,9

100

1,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,41

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,64

Q

Id

A

Utenza QN14

QN14

ALIM TORNELLI

3

4,558

0,95

100

1,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,41

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,64

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,063 kA - Id: 1 AA

Utenza QN15

QN15

ALIM. OBLITERATRICI

3

4,558

0,95

100

1,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,41

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,64

Q

Id

Utenza QN16

QN16

ALIM. DISTRIBUTORI

3

4,558

0,95

100

1,41

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,41

FG16OM16

100

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,64

Q

Id

CPSS

QN17

ALIM CPSS

3,6

5,774

0,9

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,3 - Cl. A Sel.

Quadripolare

0,56

FG18OM16

10

143/3M13_/30/0,8

1(5G4)

34

4,95

Q

Id

Utenza QN18

QN18

ALIM. QDL

0,5

0,802

0,9

100

0,48

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,48

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

1(5G2,5)

26

4,87

Q

Id

Utenza QN19

QN19

ALIM. ASCENSORE 1

10

16

0,9

100

2,15

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 20

---/---/200

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

2,15

FG16OM16

130

143/8M61_/30/0,744

1(5G10)

41

4,8

Q

Id

Utenza QN20

QN20

ALIM. ASCENSORE 2

10

16

0,9

100

2,29

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 20

---/---/200

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

2,29

FG16OM16

140

143/8M61_/30/0,744

1(5G10)

41

4,79

Q

Id

A

Utenza QN21

QN21

Pompe Irrigue

CAM 1

0,5

2,279

0,95

100

0,74

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/128

100 / C

0,3 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,74

FG16OM16

30

143/8M61_/30/0,744

1(5G4)

29

4,87

Q
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,063 kA - Id: 1 AA

Utenza QN22

QN22

Pompe Irrigue

CAM 2

0,5

2,279

0,95

100

0,74

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/128

100 / C

0,3 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,74

FG16OM16

30

143/8M61_/30/0,744

1(5G4)

29

4,87

Q

Id

QN23

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,42

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN24

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,42

---

---

---

---

---

4,98

Q

Id

QN25

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,42

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,42

---

---

---

---

---

4,98
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,752 kA - Id: 0,3 A
CPSS

---
0

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE10

GENERALE 

SEZ ESSENZIALE

2,793

5,527

0,9

90

0,56

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,56

---

---

---

---

---

4,95

Q

PRESENZA 

TENSIONE

MULTIMETRO

QE13

GENERALE 

ILLUMINAZIONE

2,103

4,537

0,9

100

0,56

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,56

---

---

---

---

---

4,95

Q

QE3.1

CRONOCREPUSCOLARE

Carico distribuito QE3.2

QE3.2

ILLUM. 

MARCIAPIEDE

0,74

3,56

0,9

100

3,62

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L3+N

3,62

FG16OM16

370

143/8M61_/30/0,744

1(2x6)

36

56

Q

K

A
B

Utenza QE3.3

QE3.3

ILLUMIN.

PENSILINA 

0,58

2,791

0,9

100

2,22

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L1+N

2,22

FG16OM16

215

143/3M13_/30/0,8

1(2x6)

50

91

Q

K

QUF-E-1
Quadripolare

2,762
400

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

3 x
CURRENT PER PHASE

SUMMY

I

U-V

PSQ

I1

I2

I3

In

230.9 A

196.5 A

210.2 A

0.152 A

ESC

OK

V

V

Utenza
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,752 kA - Id: 0,3 AA
B

Utenza QE3.4

QE3.4

ILLUMIN.

AREA INGRESSO

0,58

2,791

0,9

100

2,38

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L2+N

2,38

FG16OM16

235

143/8M61_/30/0,744

1(2x6)

36

84

Q

K

Utenza QE3.5

QE3.5

ILLUM.

SOTTOPASSO

0,203

0,977

0,9

100

1,52

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L3+N

1,52

FG16OM16

150

143/8M61_/30/0,744

1(2x2,5)

22

56

Q

QE3.6

DIPONIBILE

0

0

---

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L1+N

0,56

---

---

---

---

---

706

Q

QE3.7

DIPONIBILE

0

0

---

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L2+N

0,56

---

---

---

---

---

706

Q

Utenza QE14

QE14

ALIM. SEM

1

1,604

0,9

100

0,67

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,67

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

1(5G2,5)

26

4,83

Q

Id

QE15

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,56

---

---

---

---

---

4,95

Q

Id

A

QE16

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,56

---

---

---

---

---

4,95

Q

Id
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,752 kA - Id: 0,3 AA

QE17

DISPONIBILE

0

0

---

100

0,56

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,56

---

---

---

---

---

4,95
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SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO QTLC
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,991 kA - Id: 0,03 A
QLFM-E-2

Q6
1(5G4)

25
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE0

GENERALE

QTLC

3,115

6,255

0,9

100

1,22

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 40

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

1,22

---

---

---

---

---

4,84

Q

TRASFORMATORE

ISOLAMENTO

CONTROLLORE ISOLAMENTO

Utenza QE5

QE5

ALIM. ROUTER 

GIGABIT ETHERNET

0,6

2,887

0,9

100

2,2

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

2,2

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

A

Utenza QE6

QE6

ALIM. SWITCH

GIGABIT ETHERNET

0,5

2,406

0,9

100

2,04

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

2,04

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

QTLC-E
Quadripolare

0,992
400

50
4,5
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

coll. equipotenziale 
in sep. elettrica 
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 0,991 kA - Id: 0,03 AA

Utenza QE7

QE7

ALIM. ATA

0,15

0,722

0,9

100

1,46

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

1,46

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

Utenza QE8

QE8

ALIM. SWITCH VOIP

0,25

1,203

0,9

100

1,63

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,63

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

Utenza QE9

QE9

ALIM. TELEFONI DA 

TAVOLO VOIP

0,015

0,072

0,9

100

1,24

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,24

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

Utenza QE10

QE10

ALIM. ELABORATORI IeC

0,1

0,481

0,9

100

1,38

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,38

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

QE12

DISPONIBILE

0

0

---

100

1,22

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,22

---

---

---

---

---

4,84

Q

QE13

DISPONIBILE

0

0

---

100

1,22

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

1,22

---

---

---

---

---

4,84

Q

A

QE14

DISPONIBILE

0

0

---

100

1,22

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,22

---

---

---

---

---

4,84

Q
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Utenza QE3

QE3

ALIM AMPLIFICATORE DS

DI STAZIONE/FERMATA

1,2

5,774

0,9

100

3,2

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

3,2

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Utenza QE4

QE4

ALIM. MONITOR IP

0,3

1,443

0,9

100

1,71

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

1,71

FTG18OM16

50

143/3M13_/30/0,8

1(3G2,5)

29

4,58

Q

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
Caduta di tensione percentuale [%]

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
SezioneLINEA [mmq]
Portata (Iz) [A]
Icc min fine linea [A]

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,752 kA - Id: 0,03 AA

Q

coll. equipotenziale 
in sep. elettrica 
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