8500 3300 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 165200

221000

© © @)
I = 2l AREA GHIAIETTO %
I =] .@.‘D—cu ) ——
N N b
M B o= o & oE o w E
VI ¢ 1] CIE—=—=0 T ] COE——0— [T ] ===
>
<
< L H L L Ed L] . H L L L L L
o = H = = = = H - - L Ll Ll
é = [ i = = = )
AREA VERDE
>
s @ a &
> O
o = H = = = = H - - L Ll Ll
oxr H H — H H = H L L L L L
s Qe e b
AREA GHIAIETTO
— = u - = u
17 111 e 44§§ | | . :
m | | rh m n D L ﬂ L L
mom o 7 B @ M il 1 | |
\ i _ R R - _
° ! - |
{: leel ] EDIFICIO COMANDI E S.A. INTEGRATO n |
| L _
AREA GHIAIETTO | < L — :‘: —
g @ B I | EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI [ Y Y
§ O = 1 7 O
R e a a |
— <
¥ % % $ 8 % ] :
I L ——
T T 0 ) e \7 W —— i 7“\:@
i T : T i— N - i
< INGRESSO S.E.
|
]
N
0 - !
|
MAGAZZINO E
AREA ASFALTATA
—
) ) o o o ) O
1 1 1 i (4] ol

AREA GHIAIETTO

'on!
182,
'on’l
189,
'onl
LN

N [

®
]
il
= o
1)
]
1)
il
il
1
1
1)
il
if]
= ofx
.

SBARRA B 380kV
=
[l
2o
=—ofF
4 0
Il
[l
14 0L
4 0
=—eF
N:E

i k.

T

(i
=—jF

(i
2—elE

(Wi

il

il

(i

(i

(i

il

il

(il
=—fF
-

i [ AREA GHIAIETTO [

SBARRA A 380kV
o
i

2o
ik
i
i
i
i
ik
o
—&-

@ € = I ir=i=al = = HEl e=l= e=l=l = HEl HEl = = = = = = = I HEl “ ¢ @
W = E= =3 = = = = E= =2) E= =2) = [Eaa3) [Eassd) = = = = = = = = [E= =3) =
W
il
ol il (k]
& & & (€3] & & & &
il 2] 5 2 il [k
i i O, O, i i
1 1 'ii"—“—- 1 1
i ; 4 2 = 2] I.|ﬁi\| ] il s ;
AREA GHIAIETTO
+ + & = = = A A4
gl % H il H 2,
i Lo Safuoe
A 06/07/22 Graziano Bolognesi Bf%ﬁom Emissione per autorizzazione
@ REVISIONE DATA ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO | DESCRIZIONE
INGEGNERIA & COSTRUZION IMPIANTO
SE 380/150 kV ROTELLO
BR U L L I TOL0

[ Service
PLANIMETRIA REPARTO AT -
309000 INDICAZIONE STALLO ASSEGNATO

SCALA

1:300

FORMATO

A0+

FOGLIO / DI

1/1

N. DOCUMENTO



AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
SBARRA A 380kV

AutoCAD SHX Text
SBARRA B 380kV

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SBARRA A 150kV

AutoCAD SHX Text
SBARRA B 150kV

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
FORMATO

AutoCAD SHX Text
FOGLIO /  DI

AutoCAD SHX Text
N. DOCUMENTO

AutoCAD SHX Text
TITOLO

AutoCAD SHX Text
VERIFICATO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
REVISIONE

AutoCAD SHX Text
APPROVATO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
INGEGNERIA & COSTRUZIONI

AutoCAD SHX Text
Bolognesi

AutoCAD SHX Text
Brugnoni

AutoCAD SHX Text
Graziano

AutoCAD SHX Text
06/07/22

AutoCAD SHX Text
Emissione per autorizzazione

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
AREA GHIAIETTO

AutoCAD SHX Text
AREA ASFALTATA

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE

AutoCAD SHX Text
MAGAZZINO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO COMANDI E S.A. INTEGRATO

AutoCAD SHX Text
INGRESSO S.E.

AutoCAD SHX Text
STALLO LINEA IN CAVO ASSEGNATO


		2022-07-07T07:15:06+0000
	GIANLUCA BRUGNONI


		2023-04-13T14:56:55+0000
	Brioschi Alessandra




