
CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T04

M
4,4 MVA

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

ALIMENTAZIONE TRAFO

-T91

-2

-T21

2

50-51-50N-51N

-A51

-Q1

AC 230V
M

-Q0 BC
BA
V>

MAN.-AUT.

AP-0-CH
-A51

-Q1

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T05

25 A

M
4,2 MVA

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

ALIMENTAZIONE TRAFO

-T91

-2

-T21

2

50-51-50N-51N

-A51

-Q1

AC 230V
M

-Q0 BC
BA
V>

MAN.-AUT.

AP-0-CH
-A51

-Q1

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T06

M
4,4 MVA

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

ALIMENTAZIONE TRAFO

-T91

-2

-T21

2

50-51-50N-51N

-A51

-Q1

AC 230V
M

-Q0 BC
BA
V>

MAN.-AUT.

AP-0-CH
-A51

-Q1

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T01

4000 A25 A

M
4,4 MVA

25
A

25
A

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

1 a 13 14 a 19

4000 A

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

St
rin

ga
 1

6

St
rin

ga
 1

St
rin

ga
 1

6

St
rin

ga
 1

St
rin

ga
 1

5

St
rin

ga
 1

St
rin

ga
 1

5

St
rin

ga
 1

. . .

. . .

. . . . . . . . .

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

. . .

INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4400 UP
Sn = 4400 kVA
VAC = 660 V
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Sn = 10 kVA
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T01 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T03 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T04 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T06 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T02 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T05 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER BOX 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23
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CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

T01 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T03 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T04 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T06 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T02 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T05 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER BOX 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23

50N 79 79

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

TA
1250/5/5

M

TO1

YO

kWh
kvarh

10A

ARRIVO SE RTN PARTENZA IMPIANTO FV

TO2

YO

630/5

TA2

TV

2A

CELLA MISURE

51

50

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

TR AUX
Sn=100 kVA
V1n/V2n= 36/0,4 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 4%

36.000:√3
100:3/100:√3/100:√3

cl.0,5 3P 50VA

M

51N

51N

50-51

59V0

67N

16 kAIcc
630 AIn

Ves. 36 kV

Un 36 kV

CABINA ELETTRICA UTENTE

ARRIVO A 36 kV
DA FUTURA SE RTN 150/36 kV

"FIUMESANTO 2"

IMPIANTO F-CORTE QUADRO ELETTRICO BT
AUSILIARI CABINA

50N 79

SERVIZI AUSILIARI

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

Cabina Elettrica
Utente 36 kV

MVPS
T01

MVPS
T02

MVPS
T03

MVPS
T04

MVPS
T05

MVPS
T06

Cabina di
raccolta 36 kV

Futura SE RTN
150/36 kV

FIUMESANTO 2

3x1x50 mm²
300 m

3x1x95 mm²
300 m

3x1x50 mm²
50 m

3x1x630 mm²
7000 m

3x1x630 mm²
300 m

3x1x95 mm²
500 m

3x1x50 mm²
400 m

3x1x50 mm²
600 m

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE IMPIANTO - QUADRO A

Trina Solar - Vertex TSM-DEG21C.20 - 650

650

SMA - MVPS 4200 S2, SMA - MVPS 4400 S2

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

SMA - SC 4200 UP, SMA - SC 4400 UP

4,2 e 4,4

6

11

0,35

Modello moduli FV

Potenza moduli [Wp]

Modello Power Station

Modello Inverter

Potenza Inverter [MW]

Numero totale inverter

Distanza E-W tra le file [m]

Distanza N-S tra le file [m]

Numero tracker da 2x14 moduli

Numero tracker da 2x28 moduli

92

835

927

Numero totale moduli

Numero stringhe da 28 moduli

Potenza di picco DC [MWp]

Numero totale tracker

49336

1762

32,07

Potenza nominale AC [MW]

Potenza apparente AC [MVA]

Rapporto DC/AC

26,00

26,00

1,23

Pr
op

rie
tà

 e
sc

lu
siv

a 
de

lla
 n

os
tra

 s
oc

ie
tà

, u
til

izz
o 

e 
du

pl
ica

zio
ne

 v
ie

ta
te

 s
en

za
 n

os
tro

 a
cc

or
do

 s
cr

itt
o.

REVISIONI

di Foglio n°

Elaborato:Data Rev. Descrizione revisioni Approvato:Controllato:

Note:

Localita':
Comune:

Provincia:

Visti / Timbri:

Regione:

Titolo:

CODICE ELABORATO GRAFICO

-/ / / / / /

I - Corso Vittorio Emanuele II, 6   10123 Torino         asja.nurra@pec.it         
ASJA NURRA SRL

I - 09122 - Cagliari Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP 
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico

F+39.070.658297
T+39.070.658297

www.iatprogetti.it

Sardegna
Sassari
Sassari

Strada Vicinale La Corte-Campanedda

Impianto Agrivoltaico F-CORTE
Progetto Definitivo

Schema elettrico unifilare generale impianto

IT FTV F-CORTE PDF E SCH 033 a

20/03/2023 a Emissione I.A.T. Asja Nurra I.A.T. (GF)

1 2 A0 Esteso (841x2000)Formato Scala: N.D.

SCHEMA IMPIANTO

SCHEMA A BLOCCHI



TA
1250/5/5

M

TO1

YO

kWh
kvarh

10A

ARRIVO CABINA ELETTRICA UTENTE SERVIZI AUSILIARIPARTENZA SOTTOCAMPO 1 PARTENZA SOTTOCAMPO 2

TO3

YO

630/5

TA2

TO2

YO

630/5

TA3

TV

2A

CELLA MISURE

51

50
51N

50-51

TR AUX
Sn=100 kVA
V1n/V2n= 36/0,4 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 4%

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

36.000:√3
100:3/100:√3/100:√3

cl.0,5 3P 50VA

M M

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

51N

59V0

67N

51N

50-51

59V0

67N

16 kAIcc
630 AIn

Ves. 36 kV

Un 36 kV

QGEN

SOTTOCAMPO 1 SOTTOCAMPO 2 QUADRO ELETTRICO BT
AUSILIARI CABINA

50N 79 79

TA
1250/5/5

M

TO1

YO

kWh
kvarh

10A

ARRIVO SE RTN PARTENZA IMPIANTO FV

TO2

YO

630/5

TA2

TV

2A

CELLA MISURE

51

50

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

TR AUX
Sn=100 kVA
V1n/V2n= 36/0,4 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 4%

36.000:√3
100:3/100:√3/100:√3

cl.0,5 3P 50VA

M

51N

51N

50-51

59V0

67N

16 kAIcc
630 AIn

Ves. 36 kV

Un 36 kV

CABINA ELETTRICA UTENTE

ARRIVO A 36 kV
DA FUTURA SE RTN 150/36 kV

"FIUMESANTO 2"

IMPIANTO F-CORTE QUADRO ELETTRICO BT
AUSILIARI CABINA

50N 79

SERVIZI AUSILIARI

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T04

M
4,4 MVA

28
 M

od
ul
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er
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a

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

TA
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ARRIVO CABINA ELETTRICA UTENTE SERVIZI AUSILIARIPARTENZA SOTTOCAMPO 1 PARTENZA SOTTOCAMPO 2

TO3

YO

630/5

TA2

TO2

YO

630/5

TA3

TV

2A

CELLA MISURE

51

50
51N

50-51

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

TR AUX
Sn=100 kVA
V1n/V2n= 36/0,4 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 4%

QUADRO A

QUADRO B
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ALIMENTAZIONE TRAFO

-T91

-2

-T21

2

50-51-50N-51N

-A51

-Q1

AC 230V
M

-Q0 BC
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CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T05
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M
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-Q1
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CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T01

4000 A25 A

M
4,4 MVA

25
A
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A
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1 a 13 14 a 19

4000 A

PARTENZA LINEAARRIVO LINEA

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x50 mm2

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2
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INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4400 UP
Sn = 4400 kVA
VAC = 660 V

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 660/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

ALIMENTAZIONE TRAFO

-T91

-2

-T21
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-A51

-Q1

AC 230V
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CABINA DI CONVERSIONE E TRASFORMAZIONE T02
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M
4,2 MVA

28
 M

od
ul

i p
er

 S
tri

ng
a

4000 A
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INVERTER
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Sn = 4200 kVA
VAC = 630 V
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CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

T01 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23

36.000:√3
100:3/100:√3/100:√3

cl.0,5 3P 50VA

M M

CAVO 36 kV ARG7H1RX
3x1x95 mm2

51N

59V0

67N

51N

50-51

59V0

67N

-A51

-Q1

-A51

-Q1

-A51

-Q1

-A51

-Q1

-A51

-Q1

-A51

-Q1

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 630/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%
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4000 A25 A

4000 A

INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4400 UP
Sn = 4400 kVA
VAC = 660 V

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 660/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%

4000 A25 A

4000 A

INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4400 UP
Sn = 4400 kVA
VAC = 660 V

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 660/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%

4000 A25 A

4000 A

INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4400 UP
Sn = 4400 kVA
VAC = 660 V

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 660/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%

. . . . . .

. . . . . .. . . . . .

4000 A

INVERTER
SUNNY CENTRAL UP
SC 4200 UP
Sn = 4200 kVA
VAC = 630 V

TR AUX
Sn = 10 kVA
V1n/V2n = 630/230V
Gruppo Dyn11
Vcc% = 4%

4000 A

16 kAIcc
630 AIn

Ves. 36 kV

Un 36 kV

QGEN

SOTTOCAMPO 1 SOTTOCAMPO 2 QUADRO ELETTRICO BT
AUSILIARI CABINA
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T03 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T04 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T06 SMA-MVPS 4400 S2
N°8344 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

298 stringhe da 28 moduli
N°19 SMA - STRING COMBINER 16S
POTENZA TOTALE DC:  5423,6 kW

POTENZA TOTALE AC: 4400 kW
RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T02 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23
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T05 SMA-MVPS 4200 S2
N°7980 TRINA SOLAR-Vertex TSM-DEG21C.20 - 650 Wp

285 stringhe da 28 moduli
N°18 SMA - STRING COMBINER BOX 16S

POTENZA TOTALE DC:  5187 kW
POTENZA TOTALE AC: 4200 kW

RAPPORTO DC/AC = 1,23

50N 79 79

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

FRT

81G< 81G>

59G27G

TA
1250/5/5

M

TO1

YO

kWh
kvarh

10A

ARRIVO SE RTN PARTENZA IMPIANTO FV

TO2

YO

630/5

TA2

TV

2A

CELLA MISURE

51

50

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

TR AUX
Sn=100 kVA
V1n/V2n= 36/0,4 kV
Gruppo Dyn11
Vcc%= 4%

36.000:√3
100:3/100:√3/100:√3

cl.0,5 3P 50VA

M

51N

51N

50-51

59V0

67N

16 kAIcc
630 AIn

Ves. 36 kV

Un 36 kV

CABINA ELETTRICA UTENTE

ARRIVO A 36 kV
DA FUTURA SE RTN 150/36 kV

"FIUMESANTO 2"

IMPIANTO F-CORTE QUADRO ELETTRICO BT
AUSILIARI CABINA

50N 79

SERVIZI AUSILIARI

CAVO 36 kV ARG7H1R
3x1x630 mm2

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

TRAFO
Sn = 4400 kVA
V1n/V2n = 36/0,66 kV
Gruppo Dy11
Vcc% = 6%

Cabina Elettrica
Utente 36 kV

MVPS
T01

MVPS
T02

MVPS
T03

MVPS
T04

MVPS
T05

MVPS
T06

Cabina di
raccolta 36 kV

Futura SE RTN
150/36 kV

FIUMESANTO 2

3x1x50 mm²
300 m

3x1x95 mm²
300 m

3x1x50 mm²
50 m

3x1x630 mm²
7000 m

3x1x630 mm²
300 m

3x1x95 mm²
500 m

3x1x50 mm²
400 m

3x1x50 mm²
600 m

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE GENERALE IMPIANTO - QUADRO B

Trina Solar - Vertex TSM-DEG21C.20 - 650

650

SMA - MVPS 4200 S2, SMA - MVPS 4400 S2

CONFIGURAZIONE IMPIANTO

SMA - SC 4200 UP, SMA - SC 4400 UP

4,2 e 4,4

6

11

0,35

Modello moduli FV

Potenza moduli [Wp]

Modello Power Station

Modello Inverter

Potenza Inverter [MW]

Numero totale inverter

Distanza E-W tra le file [m]

Distanza N-S tra le file [m]

Numero tracker da 2x14 moduli

Numero tracker da 2x28 moduli

92

835

927

Numero totale moduli

Numero stringhe da 28 moduli

Potenza di picco DC [MWp]

Numero totale tracker

49336

1762

32,07

Potenza nominale AC [MW]

Potenza apparente AC [MVA]

Rapporto DC/AC

26,00

26,00

1,23

SCHEMA IMPIANTO
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