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Power Conversion System (PCS)

Sistema di controllo BESS

Cabina SCADA

Linea, palo illuminazione e videosorveglianza

Recinzione

Fascia verde di mitigazione

Viabilità di servizio

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

Distribuzione elettrica di impianto 36 kV

Container BESS

Vano tecnico di manutenzione

INVERTER
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2,75 kVA TRAFO 0,8/36 kV
5,50 MVA

HVAC HVAC

HVACHVAC
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