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LEGENDA

ELETTRODOTTO INTERRATO DI COLLEGAMENTO IN ANTENNA A 36 kV SU STALLO
IN AMPLIAMENTO NUOVA STAZIONE ELETTRICA RTN "MONTECILFONE"

NUOVA STAZIONE ELETTRICA RTN 380/150 kV "MONTECILFONE"

CABINA ELETTRICA UTENTE A 36 kV

NUOVO PR 150 kV "MASSERIA MURAZZO"

ELETTRODOTTI INTERRATI A 36 kV DI VETTORIAMENTO DA IMPIANTO EOLICO

NUOVA CP 150 kV "MONTECILFONE EST"

AREA DI POSSIBILE UBICAZIONE DELLA SEZIONE A 36 kV DELLA NUOVA
S.E. RTN "MONTECILFONE"

AEROGENERATORE
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TAVENNA

MONTENERO DI
BISACCIA

MAFALDA

SAN FELICE
DEL MOLISE

ACQUAVIVA
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CASTELMAURO
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GUGLIONESI

LENTELLA

FRESAGRANDINARIA

DOGLIOLA

TUFILLO

MONTEMITRO
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PALMOLI

MONTEMITRO

MONTEFALCONE
NEL SANNIO

CELENZA SUL
TRIGNO

CASACALENDA

LARINO

PETACCIATO

SAN SALVO

CARUNCHIO
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