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Attraversamento Reticolo 1
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orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 3
Attraversamento
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con cavo alloggiato in
canalina portacavi
ancorata alla soletta
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esistente

Interferenza 5
Attraversamento Reticolo 2,
Strada Statale SS613 e
Condotta Rete SNAM
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 6
Attraversamento Binari Ferroviari
con cavo interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale
controllata (TOC)

Interferenza 8
Attraversamento
Strada Provinciale SP79
con cavo interrato con
scavo in trincea

Interferenza 9
Attraversamento Reticolo 4
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 10
Attraversamento Reticolo 5
con cavo interrato con
tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)

Interferenza 2
Attraversamento Strada Provinciale SP88
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata (TOC) Interferenza 1

Attraversamento Condotta Rete SNAM
con cavo interrato con tecnica della
trivellazione orizzontale controllata
(TOC)

Interferenza 11
Attraversamento Condotta AQP
con cavo interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale
controllata (TOC)

Interferenza 7
Attraversamento Reticolo 3 e
Strada Provinciale SP1bis
con tecnica della trivellazione
orizzontale controllata (TOC)
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