
Bassa Tensione

0,40

0,
60

0,
65

Nastro
di segnalazione

Tubazioni Ø 63 mm

Bassa Tensione
attraversamento stradale

0,40

0,
60

0,
65

Nastro
di segnalazione

Tubazioni Ø 63 mm

Strade Interne

Protezione in
calcestruzzo

Bassa Tensione (DC-AC-COMMS)

Nastro
di segnalazione

0,55
Cavi AC 3x1x300mm²
direttamente interrati

Il terreno rimosso dallo scavo
può essere riutilizzato per il
ripristino dello scavo stesso,
previa rimozione del pietrame

Cavi di stringa 6/10mm²
in tubazione Ø 63

Corda di rame nuda
35mm² per impianto di terra

0,
40

0,
780,

60

Letto di sabbia

0,
89

Tubazione Ø 63
per Cavi di comunicazioni

0,
65

0,40

Impianto TVCC

0,
60

Nastro di segnalazione
(in rotoli 15cm x 200m alla
profondità di 30 cm)

Il terreno rimosso dallo
scavo può essere
riutilizzato per ripristino

Cavo per TVCC
Tubazione Ø 63

0,40 0,
05

Impianto TVCC
(incroci stradali)

Strade Interne

Nastro di
segnalazione

Il terreno rimosso dallo
scavo può essere
riutilizzato per ripristino

Protezione in
calcestruzzo

Cavo per TVCC
Tubazione Ø 63

0,
73

0,
83

Corda di rame nuda
35 mm2

0,
60

0,30

Impianto di Terra

Il terreno rimosso dallo
scavo può essere
riutilizzato per ripristino

LOC
ALE

 UT
EN

TE

STS-2
3000 kVA

STS-3
3000 kVA

STS-1
6000 kVA

STS-4
6000 kVA

Rack #1Rack CCTV

Bassa Tensione (DC-AC-COMMS)
attraversamento percorsi

0,90

Strade Interne

0,
40

0,
90

0,
60

0,
95

Nastro
di segnalazione

Tubazione Ø 63
per Cavi di comunicazioni

Il terreno rimosso dallo scavo
può essere riutilizzato per il
ripristino dello scavo stesso,
previa rimozione del pietrame

Cavi di stringa 6/10mm²
in tubazione Ø 63

Corda di rame nuda
35mm² per impianto di terra

Letto di sabbia

Cavi AC 3x1x300mm²
Tubazione Ø 160

NOTA: I dettagli degli scavi possono variare
in funzione della progettazione esecutiva
delle opere

LEGENDA

Recinzione perimetrale

Scavi per impianto TVCC
Scavi per cavidotti Bt (AC e DC)
Scavi per cavidotti MT

Confine del sito di impianto
Telecamere di videosorveglianza

Percorsi interni

Particolare passaggio cavi AC, DC e comunicazione scala 1:20

Passaggio cavi TVCC Scala 1:20 Passaggio Cavi TVCC sotto le strade interne Scala 1:20

Particolare passaggio cavi bassa tensione Scala 1:20

Scavi per cavidotti
Sezioni Tipo bt

TV08.1 Varie

Cabina monitoraggio e depositoRack #1 Rack CCTV

Moduli fotovoltaici
Box Trasformatore MT/bt, compreso quadro
elettrico BT ac e quadro MT
Cabina di smistamento MT

Particolare dell'impianto di terra Scala 1:20Particolare dell'impianto di terra Scala 1:20
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Scala 1:4000

LOCALE UTENTE

Particolare passaggio cavi AC, DC e comunicazione scala 1:20
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