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COMUNE DI SCANDALE

STERRO

RIPORTO

LEGENDA

PALO AT 380 KV ESISTENTE

LINEA AEREA AT 380 KV ESISTENTE

PALO AT 380 KV FUTURO

LINEA AEREA AT 380 KV DA SMANTELLARE

RACCORDI AEREI AT 380 KV FUTURI

MOVIMENTO TERRA:

TIPOLOGIA DI SCAVO

81575 mq

VOLUME SCAVO VOLUME RIPORTO

VOLUMI TOTALI
AREA TOTALE

81575 mc 0 mq

47568 mq 50895 mc 177213 mc

 SCOTICO SOLO AREA DI
STAZIONE

(Mq x 1,00 mt)

SEZIONE 380kV
COMPRESA STRADA

LATERALE

46666 mq 95222 mc 102278 mc
SEZIONE 150kV

COMPRESA STRADA
LATERALE

94234 mq 146117 mc 279491 mc
INTERA AREA DI STAZIONE

COMPRESA STRADA
LATERALE

Nord

SEZIONE 150 kV
Q. 170.00

SEZIONE 380 kV
Q. 175.00

QUOTE FINITE S.E. 380/150 kV
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