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AREA  IMPIANTO

TRACCIATO ELETTRODOTTO INTERRATO

MT 36 kV PER  COLLEGAMENTO IMPIANTO

ALLA NUOVA S.E.TERNA (Lun.= ~18.625 m)

A B

TERNA NUOVA S.E. 36/380 kV IN PROGETTO
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