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3
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ANTIFERRORISONANTE
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2 TA
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51N

PROT. TRAFO

PROTEZIONE GENERALETV PER MISURE
E PROTEZIONI

ARRIVO
LINEA

IN RING1

ALIMENTAZIONE
SERVIZI AUX
CABINA DI
ANELLO1

TRASFORMATORE MT/BT
SERVIZI AUSILIARI
200 kVA
36.000/400 VOLTS

CABINA DI ANELLO - R1

OUT RING1

POWER STATION CT5

INVERTER 2.5
2500

TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V
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INVERTER 1.5
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POWER STATION CT4

INVERTER 2.4
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V

kWh
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POWER STATION CT3
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V
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PRODOTTA

TO

IMS PROT. TRAFO
FOTOVOLTAICO
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POWER STATION CT2

INVERTER 2.2
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V

kWh
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POWER STATION CT1
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
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INVERTER 1.1
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POWER STATION CT10
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V

kWh
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FOTOVOLTAICO
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TRASFORMATORE MT/BT
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POWER STATION CT8
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V
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POWER STATION CT7
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V

kWh
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INVERTER 1.7
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POWER STATION CT6

INVERTER 2.6
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TRASFORMATORE MT/BT
7200 KVA
36.000 V /600 V
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INVERTER 1.6
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N° 3 TV TESAR
RVFB11
DOPPIO SECONDARIO
30.000

√3 /100
√3 /100

3
ESECUZIONE
ANTIFERRORISONANTE

2 TA

TO

TO

2 TA

50, 51
51N

PROT. TRAFO

PROTEZIONE GENERALETV PER MISURE
E PROTEZIONI

ARRIVO
LINEA

IN RING 2

ALIMENTAZIONE
SERVIZI AUX
CABINA DI
ANELLO 2

TRASFORMATORE MT/BT
SERVIZI AUSILIARI
200 kVA
30.000/400 VOLTS

CABINA DI ANELLO - R2

OUT RING 2
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E PROTEZIONI

ARRIVO
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IN RING1

ALIMENTAZIONE
SERVIZI AUX
CABINA DI
ANELLO1

TRASFORMATORE MT/BT
SERVIZI AUSILIARI
200 kVA
36.000/400 VOLTS
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RING 2

CAVO INTERRATO VERSO LA
SOTTOSTAZIONE TERNA
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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA
R.T.N. DELLA POTENZA DI PICCO 57517,44 kWp

POTENZA NOMINALE 55000 kW
POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE 55000 kW

PROPONENTE

Open Lazio srl
Piazza Carlo Mirabello 2
20121 Milano

e

PROGETTAZIONE

P. IVA 11511350966

SCALA

REV.ELABORATO

00 07/04/2023 PRIMA EMISSIONE MARCHINO
SCOPONI

DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDATTO CONTROLLO APPROVATO

COMMESSA N.

01

COORDINATE
GEOGRAFICHE:

G05

 42°29'32.93"N          11°53'56.22"E
LAT. LONG.

A1
FORMATO

REVISIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"VERMIGLIESCA" - MARTA (VT)

MARCHINO
SCOPONI

MARCHINO
SCOPONI

Ing. Mauro Marchino
Albo Ingegneri Viterbo n. A666
Via Pacinotti n.5 Viterbo (VT)
mauro.marchino@tusciaengineering.com

Arch. Enrico Scoponi
Albo Architetti Viterbo n. A369
Via Monte Nero n.3 Viterbo (VT)

CARATTERISTICHE CAMPO

TIPO
TRACKER

NUMERO
DI

TRACKER

NUMERO
MODULI

PER TRACKER

NUMERO
MODULI

NUMERO
TOTALE
MODULI

T48 1915 48 91920
99168

T24 302 24 7248

DISTRIBUZIONE IMPIANTO

POTENZA
PANNELLO

W

PANNELLI
PER

STRINGA

NUMERO
DI

STRINGHE

NUMERO
DI

CABINE DI
TRASFORMAZIONE

CT

NUMERO
DI

INVERTER

580 24 4132 11 22

DISTRIBUZIONE INVERTER

CABINE TRAFO NUMERO INVERTER

CT1 2
CT2 2
CT3 2
CT4 2
CT5 2
CT6 2
CT7 2
CT8 2
CT9 2
CT10 2
CT11 2

DISTRIBUZIONE INVERTER

CAMPO RING CT TIPOLOGICO INVERTER SOTTOCAMPO NUMERO
STRINGHE

NUMERO TOTALE
STRINGHE NUMERO PANNELLI NUMERO TOTALE

PANNELLI
POTENZA DI PICCO

kW
POTENZA TOTALE DI

PICCO kW
POTENZA INVERTER

AC kW
POTENZA NOMINALE

CAMPO kW

G05

RING 1

CT1
Sunny Central 2500-EV C1-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C1-SC02 200 4800 2784 2500 2500

CT2
Sunny Central 2500-EV C2-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C2-SC02 200 4800 2784 2500 2500

CT3
Sunny Central 2500-EV C3-SC01 200

389
4800

9336
2784

5414.880
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C3-SC02 189 4536 2630.88 2500 2500

CT4
Sunny Central 2500-EV C4-SC01 200

399
4800

9576
2784

5554.080
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C4-SC02 199 4776 2770.80 2500 2500

CT5
Sunny Central 2500-EV C5-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C5-SC02 200 4800 2784 2500 2500

RING 2

CT6
Sunny Central 2500-EV C6-SC01 200

372
4800

8928
2784

5178.240
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C6-SC02 172 4128 2394.20 2500 2500

CT7
Sunny Central 2500-EV C7-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C7-SC02 200 4800 2784 2500 2500

CT8
Sunny Central 2500-EV C8-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C8-SC02 200 4800 2784 2500 2500

CT9
Sunny Central 2500-EV C9-SC01 185

335
4440

8040
2575.2

4663.2
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C9-SC02 150 3600 2088 2500 2500

CT10
Sunny Central 2500-EV C10-SC01 200

400
4800

9600
2784

5568
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C10-SC02 200 4800 2784 2500 2500

CT11
Sunny Central 2500-EV C11-SC01 100

237
2400

5688
1392

3.299.040
2500 2500

Sunny Central 2500-EV C11-SC02 137 3288 1907.040 2500 2500
4132 99168 57517.4400 50000

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
IMPIANTO FOTOVOLTAICOD-G05DE01

N.A.
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