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Legenda

Profilo terreno

Profilo stato di fatto

Profilo stato di progetto

Quota piano stazione: 448.00 m s.l.m

Tutte le misure sono espresse in metri

Scarpata L=12,57 Area perimetrale L=10,00 Piazzale L=298,62 Area perimetrale L=10,00 Scarpata L=4,71

Scarpata L=11,53 Area perimetrale L=10,00 Piazzale L=298,62 Area perimetrale L=10,00
Scarpata
L=2,04

Scarpata - Zona di mitigazione L=49,14 Piazzale L=298,62 Area perimetrale L=10,00
Scarpata
L=1,92Area perimetrale L=15,15
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SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via T.Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel. +39 0342610774
E-mail: info@geotech-srl.it
Sito: www.geotech-srl.it

"VILLAROSA"
Progetto di impianto di accumulo idroelettrico
Opere di connessione alla RTN
Piano Tecnico delle Opere RTN

Geotech S.r.l.Luglio 2022 Edison S.p.A.PRIMA EMISSIONE Geotech S.r.l.

Geotech S.r.l.Luglio 2023 Edison S.p.A.EMISSIONE PER INTEGRAZIONI MASE Geotech S.r.l.
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