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TABELLA CORRISPONDENZA DIAMETRI

TIPO TUBAZIONE DIAMETRO NOMINALE
DIAMETRO

De / Di
[mm]

POLIPROPILENE

DN 15 20/14,4

DN 20 25/18

DN 25 32/23,2

DN 32 40/29

DN 40 50/36,2

DN 50 63/45,8

ACCIAIO INOX
"PRESS FITTING"

DN 15 15/13

DN 18 18/15

DN 22 22/19,6

DN 25 28/25,6

DN 32 35/32

DN 40 42/39

DN 50 51/48

DN 65 76,1/72,1

DN -- 75/54,4

DN 65 90/65,4

DN 80 110/79,8

MULTISTRATO
Ø 16 16 x 2

Ø 20 20 x 2,25

Ø 25 25 x 2,25

Ø 32 32 x 3

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

TUBAZIONI

ACCIAIO NERO A NORMA UNI EN 10255 - SERIE MEDIA (SM) PREVERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE COLORE ROSSO
Marca DALMINE Serie THERMO

SPECIFICA MATERIALI

GUSCI CALANDRATI DI LAMIERINO DI ALLUMINIO SP. 6/10 mm ASSEMBLATI MEDIANTE RIBORDATURA CON VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX

ISOLAMENTO TUBAZIONI

COPPELLE IN LANA MINERALE TRATTATE CON RESINE TERMO INDURENTI -  ≤ 0,035 W/mk
Marca Isover serie PROTECT 1000 S

T1
ACCIAIO ZINCATO A NORMA UNI EN 10255 - SERIE MEDIA (SM)
Marca DALMINET2
ACCIAIO INOX AISI 316L (Cr-Ni-Mo 1.4404) CON RACCORDI TIPO "PRESS FITTING"
Marca RM Serie INOXPREST3

I1
I2 GUAINA IN ELASTOMERSO ESPANSO A CELLULE CHIUSE -  ≤ 0,035 W/mk

Marca ARMACELL serie ARMAFLEX AF

FINITURA TUBAZIONI
F1
F2 LASTRA DI PVC ASSEMBLATA MEDIANTE CHIODINI DI PLASTICA

TUBAZIONE PREISOLATAT4
TUBAZIONE IN MULTISTRATO PEx-AL-PExcT5

SISTEMA A PEZZO SINGOLO COMPOSTO DA DUE SEMIGUSCI ISOLANTI AUTOADESIVI RIVESTITI DA LAMIERA DI ALLUMINIO COMPLETO DI
COLLARE METALLICO PER INSTALLAZIONE BARRA FILETTATASUPPORTI

DO
RS

AL
I

TIPO TUBAZIONE DIAMETRO NOMINALE SPESS. ISOL.[mm]

ACCIAIO

DN 15 6

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

TABELLA ISOLAMENTO TUBAZIONI IMPIANTO IRRIGAZIONE

TRANSITO

ALL'INTERNO
DEGLI AMBIENTI

RISCALDATI

6

6

6

6

6

DN 15 32

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

ESTERNO

32

32

32

32

32

MULTISTRATO
ALL'INTERNO

DEGLI AMBIENTI
RISCALDATI

DN 16 6

DN 20

DN 26

10

10

LEGENDA ETICHETTATURA TUBAZIONI  E APPARECCHI 

TU
BA

ZI
ON

I

Ø XX
Tx-IX-Fx

Ø XX = DIAMETRO (nominale o mm)

Tx = TIPO TUBAZIONE (vedi tabella specifica)

Ix  = TIPO ISOLAMENTO (vedi tabella specifica)

Fx  = TIPO FINITURA (vedi tabella specifica)

-- = NON PRESENTE

PUNTO DI CONSEGNA (limite di intervento)

TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA AI FINI IRRIGUI (DISTRIBUZIONE)

POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO 

TRANSITO VERTICALE TUBAZIONE

SALITA / DISCESA TUBAZIONE

TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA AI FINI IRRIGUI (DORSALI)

ATTACCO IDRAULICO TERMINALE

LEGENDA

VARIAZIONE DI SEZIONE

TUBAZIONE CON TRANSITO INTERRATO

DERIVAZIONE

DISCESA TUBAZIONE

SALITA TUBAZIONE

TEE RIVOLTO VERSO L'ALTO

TEE RIVOLTO VERSO IL BASSO

INTERRUZIONE (PROSECUZIONE)
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