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DETTAGLIO A - DPA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT - Scala 1:100

DPA

Cavidotto MT 30 kV

INQUADRAMENTO ELETTRODOTTI CON INDIVIDUAZIONE
DPA E RICETTORI SU ORTOFOTO Varie
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Cavidotto AT 150 kV

SSE Utente di trasformazione
30/150 kV

DPA
DETTAGLIO A

DETTAGLIO B

DETTAGLIO C

Cavo ARG7H1RX
18/30 kV

DETTAGLIO C - DPA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE - Scala 1:200

Distribuzione interna MT
30 kV DPA

Cavidotto MT 30 kV

Cabina
MT/BT 3

Cabina
MT/BT 5

Cabina
MT/BT 4

Cabina
MT/BT 2

Cabina
MT/BT 1

Cabina collettrice

Cavo ARE4H1H5E
87/150 kV

LEGENDA

Cavidotto AT 150 kV

Cabina collettrice

Recinzione - Confine area impianto FV

SIMBOLO DESCRIZIONE

Cavidotto MT 30 kV

Cabina di trasformazione MT/BT

Fascia di rispetto

VGE-FVS-PD-T23_Inquadramento elettrodotti con individuazione DPA
e ricettori su ortofoto

VGE-FVS-PD-T23

Distribuzione interna MT 30 kV (Cavo elicordato)

Stazione Elettrica (SE) RTN 380/150 kV esistente

Sottostazione Elettrica (SSE) Utente 30/150 kV

VGE-FVS-PD-T23_Inquadramento elettrodotti con individuazione DPA
e ricettori su ortofoto

INQUADRAMENTO ELETTRODOTTI CON INDIVIDUAZIONE DPA E RICETTORI SU ORTOFOTO - Scala 1:5.000

DETTAGLIO B - DPA CABINA COLLETTRICE - Scala 1:100

FASCIA DI RISPETTO DISTRIBUZIONE INTERNA MT - Scala 1:20

FASCIA DI RISPETTO CAVIDOTTO MT - Scala 1:20

FASCIA DI RISPETTO CAVIDOTTO AT - Scala 1:20
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18/30 kV

Distribuzione interna MT
30 kV
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