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PROGETTO DEFINITIVO

 PROGETTO  "ENERGIA DELL'OLIO DI SEGEZIA"
da 227,421 MWp a Troia (FG)

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettazione elettrica e civile

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase,  Arch. Alessandro Visalli

Consulenza geologia Consulenza archeologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Peridot Solar Green S.r.l.
Via Alberico Albricci, 7 - 20122 Milano (MI)

Proponente

ARES archeologia & restauro
via O. Marchione n. 24, 81031 Aversa (CE)

Investitore agricolo superintensivo
OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.
Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

Collaboratori: Urb. Daniela Marrone, Arch. Anna Manzo, Agr. Giuseppe Maria Massa

Progettazione oliveto superintensivo
Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano
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