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IMPIANTO DI UTENZA PER LA
CONNESSIONE:

CAVO AT 220 kV ARE4H1H5E 1600 mm²

PARCO EOLICO + BESS
75,0 MW

TR 220/30 kV
90 MVA
ONAN
Yyn

PUNTO DI
CONSEGNA

RTN TERNA

SORGENIA
RENEWABLES S.r.l.

SBARRE

12,2 1,2 6,0 2,4

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,01,5

356829 4 7

PLANIMETRIA ELETTROMECCANICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE - Scala 1:200
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VERSO FUTURA SE RTN 220 kV
DA INSERIRE IN ENTRA-ESCE

 ALLA LINEA 220 kV
"CODRONGIANOS-ORISTANO"

Trasformatore AT/MT

Scaricatore di sovratensione AT

DESCRIZIONE

LISTA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

1
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Futuro Stallo TR
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CONNESSIONE ALLA RETE PLANIMETRIA SU ORTOFOTO - Scala 1:2.000

kWh

Sezionatore

Sezionatore di linea/terra

Interruttore automatico

Scaricatore di sovratensione

Trasformatore di corrente (TA) per misure e protezioni

Trasformatore di tensione Induttivo (TVI) per misure e protezioni

Trasformatore di tensione Capacitivo (TVC) per misure e protezioni

Gruppo di misura

LEGENDA SCHEMA UNIFILARE

Trasformatore AT/MT

Generatore elettrico in corrente alternata

Trasformatore di tensione induttivo per misure e protezioni3

Trasformatore di corrente per misure e protezioni4

Interruttore tripolare5

Sezionatore tripolare AT con lame di terra6

Sostegno tripolare7

Trasformatore di tensione capacitivo per misure e protezioni8

Terminale isolatore passante cavi AT9

VERSO FUTURA SSE UTENTE
DI TRASFORMAZIONE

30/220 kV

AREA BESS - SEZIONE C-C - Scala 1:100

STALLO LINEA CONDIVISO - SEZIONE B-B - Scala 1:100 PLANIMETRIA AREA BESS - Scala 1:200

STALLO TRASFORMAZIONE - SEZIONE A-A - Scala 1:100SCHEMA UNIFILARE

Recinzione
Sistema di illuminazione

e videosorveglianza

Locale Sistema di controllo
(SCADA, Energy Management System)

Recinzione
Sistema di illuminazione

e videosorveglianza

Container BESS

Power Conversion System
(PCS)

Cavidotto MT

Locale Sistema di controllo
(SCADA, Energy Management System)Container BESS

Power Conversion System
(PCS)

SIMBOLO

DESCRIZIONESIMBOLO

Cavidotto ATArea BESS

SSE Utente
di trasformazione

30/220 kV

Futura SE RTN 220 kV
da inserire in entra-esce

alla linea 220 kV
"Codrongianos-Oristano"

Cavidotto MT

Linea aerea 220 kV
"Codrongianos-Oristano"

esistente

Cavidotto AT

Cavidotto MT
WTG + BESS
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IMPIANTO EOLICO NEI COMUNI DI
SENEGHE E NARBOLIA
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