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CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 440mmq Corda Regolata:
-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmgq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica
-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica

Binari secondari - Catenaria 220mmgq:
-) n°1 Corda Portante Cu 120mmgq - Tiro (a 15°C) 819daN fisso
-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmgq - Tiro 750daN con regolazione automatica

Circuito di messa a terra e protezione TE:
-) n°2 corde nude All-Acciaio @15,85mm - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

Attrezzaggio:
-) Sospensioni a

mensola in tubolare d'acciaio

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione Palo tipo LSU per sostegno sospensione allo

777777 | automatica del tiro scoperto
. ___ ___ | Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C. con o o ) ) o )
@ regolazione automatica del tiro con sistema a EWME Portale di ormeggio tralicciato (dis. E65018)
taglie e contrappesi " "
Ormeggio cond. TE con n°1 C.P. fissa e n°1 F.C| Circuito di terra in doppio conduttore nudo TACSR
— - ——-—| con regolazione automatica del tiro con sistema | — — — . — —
7 a taglie e contrappesi 215,82mm

Sezionatore 3kVcc aereo, motorizzato e Attravers. aereo circuito di terra in doppia corda Cu
telecomandato, normalmente chiuso |77 T T T T 120mmgq

Sezionatore 3kVcc aereo, motorizzato e L

telecomandato, normalmente aperto Dispersore di terra

B.D. (m) §g2.9-9 - 1385m PEZZ.7-7-1273m PF - 663m|PF - 723m %?gz.ﬂ-ﬂ - 1304m PEZZ.9-9 - 1273m PF - 655m|PF - 649m B.D. (m)
LUNGHEZZA TESATE LDC & & LUNGHEZZA TESATE LDC
B.P (m) E 4 - E 4 -—x > B.P (m)
e PEZZ. 10-10 - 1385m PEZZ.8-8 - 1273m PF - 663m|PF - 723m PEZZ. 12-12 - 1304m PEZZ.10-10 - 1273m PF - 655mPF - 649m o
CT3-2564m __|_ CT5-2500m
LUNGHEZZA TESATE CDT (m) T4 - 2564m T CT6. 2500m (m) LUNGHEZZA TESATE CDT
PROGRESSIVE ORMEGGI (m) 6710 6863 |7942 8095 (m) PROGRESSIVE ORMEGGI
LUNGHEZZA MENSOLA (mm) 0 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4600 6000 4600 4600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 (mm) LUNGHEZZA MENSOLA
POLIGONAZIONE CORDE/FILI (mm) 600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 0/-400  -200/-600 -200/-600  -400/-800 -200/-600 -200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 0/-400  -200/-600 -200/-600  -400/-800 -200/-600 -200/-600 -200/-600 -200/-600 200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 (mm) POLIGONAZIONE CORDE/FILI
ALTEZZA SOSPENSIONE (mm) 0 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1270 1400 1400 1400 1400 1400 900 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1270 (m m) ALTEZZA SOSPENSIONE
ALTEZZA FILO DI CONTATTO (m) 0 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,30 5,20 5.20 520 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 520 5.20 5,20 5,20 (m) ALTEZZA FILO DI CONTATTO
VALORE E VERSO STRAPIOMBO (cm) +2 -1 +1 2 -1 -1 -2 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 -1 -1 -1 -1 -1 +2 +2 +1 -2 1 -1 -2 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +2 +1 (cm) VALORE E VERSO STRAPIOMBO
DISTANZA PALO - ROTAIA (m) 6 2,25 2,25 225 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 3,25 3,25 325 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 225 2,25 225 225 225 225 2,25 2,25 2,25 225 (m) DISTANZA PALO - ROTAIA
DISPERSORE DI TERRA T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T DISPERSORE DI TERRA
TIPO DI ANCORAGGIO O FONDAZIONE ] B3a B0a B4/TTA44 B2 B0a B0a B2 B4/TTA44 BOa P5 - P5 P5 BOa BOa B1/TTCa BOa B1/TTCa B0a B0a B0a B0a AGGR B0a B3a B3a B4/TTA44 B2 BOa BOa B2 B4/TTA44 BOa B0a B0a B0a B0a BOa B0a B1/TTCa BOa TIPO DI ANCORAGGIO O FONDAZIONE
TIPO DI SOSTEGNO/TIRANTE A TERRA 4a LSU16b LSU14a LSU18a/TTA44 7/27 LSU16a LSU14a LSU14a LSU16a LSU18a/TTA44 7/27 LSU14a LSU16a LSU16p LSU16a LSU16a LSU14a LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU14a LSU14a LSU14a LSU14a PENDULO LSU14a LSU18b LSU16b LSU18a/TTA44 7/27 LSU16a LSU14a LSU14a LSU16a LSU18a/TTA44 7/27 LSU14a LSU14a LSU14a LSU14a LSU14a LSU14a LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU14a TIPO DI SOSTEGNO/TIRANTE A TERRA
NUMERO DI SOSTEGNO f 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 NUMERO DI SOSTEGNO
MURO (m) (m) MURO
INNALZAMENTO TREFOLI INNALZAMENTO TREFOLI
TR1 H=6,30m - TR2 H=7,40m TR1 H=6,30m - TR2 H=7,40m IL PONTE METALLICO E' CONNESSO
F - ABBASSAMENTO TREFOLI 6770 6802 ABBASSAMENTO TREFOLI 6925 [ N N N 72 % Y T A [ M 7175 ABBASSAMENTO TREFOLI 7298 1 748 ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI DIRETTAMENTE AL CPTE TRAMITE N°2 CAVI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI 8049 ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI 8391 8414 ABBASSAMENTO TREFOLI
LAMA CUTIZZA 2 IFMN AT 7R H=500m- TR2H=540m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m . o TR1 H=5,00m - TR2 H=5 40m GALL. ARTIFICIALE GALL. ARTIFICIALE TR H=5,00m - TR2 H=540m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m 7698 7758 TR1 H=5,00m - TR2 H=5 40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TRTH=5,00m - TRZH=540m 1“0\ \erieicIALE TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m
| |6545 . \I04 6590 . ) . . . . | . GA04 - H=6,80m GA05 - H=6,80m . . 7679 LAMA S.GIORGIO - VI05 7778 @-l . . . | ] . . GAO7 - H=6,80m . . . |
EXECUTIVE i cigttd | T | S 5 | | T I S S A | — T T | T T | i — e ¢ S S i e T i i ] — S S R TORRE A MARE
T T —— t 5 8 T T T T T T T T T T
60 \\' 56 56 I t e 56 57 %g‘ 56 56 56 57 | | | | 60 58 5B B 4 3¢ 50 "I 50 ‘l' 56 | EE 56 58 58 58 58 | 56 | 56 56 54 54
! \ GA03 - H=6,80m \ No \ 60 \ 58 58 \ 60 \ 60 4 A\ | ] | o \ \
! l/ ! 1 m e n e ) -~ 1 > 'n—: i i 1 1 | | 1 1 ! | | ! ! ! ! ,L’ A‘ ! ‘\ 1 1 II 1 -~ ——t jf’)\ 1 1 1 1 1 ! | | ! ! ! 1
/ oy — | — — — — K N e e K K % \ \ / K - _ == T T = —__
[ ! dda——— [ — = = T ] S PR —— . ul 1 [ P — S— 1 — N ¢ I © == — [ [ ! ! 1 ne [ P — I ]
9 %& 00000 %020 %000 % 20000000 %6 %0 0000000000 000000000000 00 000000 0020000000009 00 9096009099099 I I LE SOSPENSIONI VENGONO DIRETTAMENTE I
ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI STAFFATE ALLA STRUTTURA METALLICA DEL ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI ABBASSAMENTO TREFOLI
TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m —_t — = — 1 — — [ TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m PONTE TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m TR1 H=5,00m - TR2 H=5,40m
INNALZAMENTO TREFOLI INNALZAMENTO TREFOLI
M a rc TR1 H=6,30m - TR2 H=7,40m TR1 H=6,30m - TR2 H=7,40m
Rasi
MURO (m) £ (m) MURO
NUMERO DI SOSTEGNO 4 154 156 158 ml I I 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 NUMERO DI SOSTEGNO
TIPO DI SOSTEGNO/TIRANTE A TERRA 8a LSU18b LSU18a LSU20a/TTA44 7/27 LSU14a LSU18a LSU18a LSU14a LSU20a/TTA44 7127 LSU18a LSU16a LSU16p LSU16a LSU16a LSU14a LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU18a LSU18a LSU18a LSU18a PENDULO LSU18a LSU18b LSU18b LSU20a/TTA44 7/27 LSU14a LSU18a LSU18a  LSU14a LSU20a/TTA44 7/27 LSU18a LSU18a LSU18a LSU18a LSU18a LSU14a LSU14a LSU16a/TTC 7/20 LSU14a TIPO DI SOSTEGNO/TIRANTE A TERRA
TIPO DI ANCORAGGIO O FONDAZIONE B5 B2 B5/TTA44 B0a B2 B2 B0a B5/TTA44 B2 P5 i P5 P5 BOa BOa B2/TTCa BOa B2/TTCa B2 B2 B2 B2 AGGR B2 B5 B5 B5/TTA44 B0a B2 B2 BOa B5/TTA44 B2 B2 B2 B2 B2 BOa B0a B2/TTCa BOa TIPO DI ANCORAGGIO O FONDAZIONE
DISPERSORE DI TERRA + + + =+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + < + < + + < < DISPERSORE DI TERRA
DISTANZA PALO - ROTAIA (m) 5 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 3,25 - 3,25 3,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 (m) DISTANZA PALO - ROTAIA
VALORE E VERSO STRAPIOMBO (cm) +3 +2 2 QO = 12 +2 +2 +2 +2 +2 +1 i +1 +1 + +1 +2 + +2 12 12 +2 +2 +2 +3 +3 +2 12 +2 12 +2 12 +2 12 +2 12 +2 +1 +1 +2 + (cm) VALORE E VERSO STRAPIOMBO
ALTEZZA FILO DI CONTATTO (m) 0 5,20 5,20 5,20 O rd Ine 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,30 5,30 5,30 5,20 520 520 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 520 5.20 5,20 5,20 (m) ALTEZZA FILO DI CONTATTO
ALTEZZA SOSPENSIONE (mm) 0 1400 1400 1o de g I 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1270 1400 1400 1400 1400 1400 900 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1270 (mm) ALTEZZA SOSPENSIONE
POLIGONAZIONE CORDE/FILI (mm) 600 +200/+600 +200/+600 20+0lneqaner 0/+400  +200/+600 +200/+600 +400/+800 +200/+600 +200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 0/+400  +200/+600 +200/+600 +400/+800 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/+600 +200/0 +200/0 -200/0 +200/0 -200/0 +200/0 (mm) POLIGONAZIONE CORDE/FILI
LUNGHEZZA MENSOLA (mm) 0 3800 3800 3800 = 4 ZI I : 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4600 6000 4600 4600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 (mm) LUNGHEZZA MENSOLA
PROGRESSIVE ORMEGGI (m) 578 o e 6863 7942 8095 (m) PROGRESSIVE ORMEGGI
TOUVITIUI
adi
Perugia
C - R=1800m C _ |T C - R=1804m
SV=298.34m - RP - SV=188.10m R - SV=343.12m RP - SV=189.00m SV=655.31m RP - SV=189.00m R-
ANDAMENTO PLANIMETRICO — —_— : S S S —_— ANDAMENTO PLANIMETRICO
PROGRESSIVE TRACCIATO (m) 6823 7012 7355 7544 8199 8388 (m) PROGRESSIVE TRACCIATO

ETTOMETRICHE

ETTOMETRICHE

"—_:_ Isolatore di sezione percorribile gp Dispersore di terra profondo
[B——— | Tirante a terra singolo J@» Limitatore di tensione bidirezionale (779/007)
| &——— | Tirante a terra doppio — Ormeggio isolato circuito di terra

——————— Strallo di Punto Fisso in kevlar — . — .. — .. —| Alimentatore aereo in corda Cu 2x230mmq
NOTE
1. Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014 e negli elaborati in esso richiamati, dei quali di seguito si riportano i

principali:

E64864c  TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU DI PIENA LINEA;

E64865f BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER SOSTEGNI TIPO "LSU" DI PIENA LINEA;

E64866c  TIRAFONDI PER SOSTEGNI LSU;

E64867h  PIASTRE SINGOLE E DOPPIE E RELATIVI TIRAFONDI PER TIRANTI A TERRA TTA, TTB E TTC;

E64881e BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER TIRANTI A TERRA TIPO "TTA", "TTB" E "TTC";

E65073b  TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU DI STAZIONE;

E65018f PORTALI DI ORMEGGIO - PILONI E TRAVI;

E65020c FONDAZIONI PER PORTALI DI ORMEGGIO;

E65022b  TIRAFONDI PER PORTALI DI ORMEGGIO;

E66013f PALI LSU ATTREZZATI E PREDISPOSTI PER MENSOLA IN ALLUMINIO O IN ACCIAIO.

2. Tutti i sosteg

ni dovranno essere dotati di proprio dispersore di terra a picchetto e dovranno essere collegati ai trefoli del circuito di messa a terra di

protezione TE;
3. La messa a terra delle pensiline metalliche dovra essere eseguita con le modalita di seguito descritte:
- Installazione di un dispersore a picchetto (L=3m) infisso nel terreno in corrispondenza di ciascun sostegno verticale della pensilina (al quale dovra

essere appl

icata mediante saldatura continua un'apposita piastrina metallica con foro), dotato di pozzetto di ispezione e collegamento alla colonna

costituito da doppia corda nuda TACSR ®15,82mm protetta da tubo flessibile in PVC ®50mm;
- Collegamento mediante dispositivo bidirezionale tra la struttura metallica ed il circuito di protezione TE, in corrispondenza di entrambe le estremita di
ciascuna pensilina.

COMMITTENTE:

Y & 4
s RFI
RETE FERROV/ARI/A ITAL/IANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

Y o
Pl 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

ADAGOSTINO
Ls

COSTRUZIONI

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA MANDANTE

PROGETTO ESECUTIVO

R UM &V M ol I

LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

IMPIANTI TE TRATTA STAZIONE EXECUTIVE - BARI TORRE A MARE

Piano di elettrificazione e circuito di protezione finale (3 di 4)

APPALTATORE PROGETTAZIONE SCALA:
DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. MARCO RASIMELLI 1:1000
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