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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

ammodernamento infrastrutturale e funzionale del
terminal contenitori del Molo VII nel porto di Trieste

PROGETTO AdSP n° 1949

Ing. Eric Marcone

F&M Ingegneria Spa
Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)

HMR srl
Piazzale della Stazione 7
35131 - Padova (PD)

SQS srl
Viale della Terza Armata 7
34123 - Trieste (TS)

Haskoning-DHV Nederland B.V
P.O. Box 1132
3800 BC Amersfoort
The Netherlands

CIG: 9192064b2b - CUP: C94E21000270001

PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI

Componenti di intervento nel progetto di

PROSPETTO QUADRO MT SECONDARIO

TR CT1.1
TERMOSONDE

27,5/6 kV

50 Hz
DYn11
Vcc 6%
AN

2500 kVA

Isolamento in resina

TERMOMETRICA
CENTRALINA

DI
CASSETTA

CABLAGGIO

PROTEZIONE
TRASFORMATORE

CELLA

PARTICOLARE DEI TRASFORMATORI

QMTS-C COLLETTORE
DI TERRA

COLLETTORE
DI TERRA

TR CT1.2
TERMOSONDE

27,5/6 kV

50 Hz
DYn11
Vcc 6%
AN

2500 kVA

Isolamento in resina

TERMOMETRICA
CENTRALINA

DI
CASSETTA

CABLAGGIO

PROTEZIONE
TRASFORMATORE

CELLA

QMTS-C COLLETTORE
DI TERRA

COLLETTORE
DI TERRA

TR CT2
TERMOSONDE

27,5/0,4 kV

50 Hz
DYn11
Vcc 6%
AN

250 kVA

Isolamento in resina

TERMOMETRICA
CENTRALINA

DI
CASSETTA

CABLAGGIO

PROTEZIONE
TRASFORMATORE

CELLA

COLLETTORE
DI TERRA

COLLETTORE
DI TERRA

TR CT1.3
TERMOSONDE

27,5/6 kV

50 Hz
DYn11
Vcc 6%
AN

2500 kVA

Isolamento in resina

TERMOMETRICA
CENTRALINA

DI
CASSETTA

CABLAGGIO

PROTEZIONE
TRASFORMATORE

CELLA

QMTS-C COLLETTORE
DI TERRA

COLLETTORE
DI TERRA

SERVIZI
BT

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

67N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
600A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
50A/1A
2.5 VA Cl.
5P103

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
50A/1A
2.5 VA Cl.
5P103

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

100 V
3

N
A

100 V
 3

6.0 kV
 3

L1,L2,L3

50 VA / Cl. 0.5
90 VA / 3P

3.15 A

-Q1

3

-T6

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

67N

Mis

1250
A

1600
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
50A/1A
2.5 VA Cl.
5P103

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

100 V
3

N
A

100 V
 3

6.0 kV
 3

L1,L2,L3

50 VA / Cl. 0.5
90 VA / 3P

-Q1

3.15 A

3

-T6

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
600A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
150A/1A/1A
2.5 VA Cl. 0.5---
2.5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
150A/1A/1A
2.5 VA Cl. 0.5---
2.5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
150A/1A/1A
2.5 VA Cl. 0.5---
2.5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
150A/1A/1A
2.5 VA Cl. 0.5---
2.5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

-T15
3

L1,L2,L3

10
VA / Cl. 0.5
10 VA / 3P

27.6 kV
 3

100 V
 3

110 V
3

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
600A/1A/1A
5 VA Cl. 0.5---
5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

PARTENZA VERSO

-Q1

630
A

M

-Q0

-A51

1

-T2

3

L1,L2,L3
600A/1A/1A
5 VA Cl. 0.5---
5 VA Cl. 5P10

-T91

1

50 / 1A
1.25 VA 1FS10

ARRIVO DA
CABINA "B"

SCHEMA UNIFILARE QUADRO MT PRIMARIO

PROSPETTO QUADRO MT PRIMARIO

SCHEMA UNIFILARE QUADRO MT SECONDARIO

SSP
PROTEZIONE
TRAFO CT1.1

2500KVA - QMTS-C

PROTEZIONE
TRAFO CT2

250KVA - servizi

ARRIVO 1
DA QMTP-C

MISURE PARTENZA
GRU STS S1

PARTENZA
GRU STS S2

PARTENZA
GRU RMG P1

PARTENZA
GRU RMG P2

CONGIUNTORE RISALITA ARRIVO 2
DA QMTP-C

PARTENZA
GRU STS S9

PARTENZA
GRU RMG P5

PARTENZA
GRU RMG P6

PARTENZA
GRU RMG P7

50

51

50N

51N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

RISERVA
e MISURE

50

51

50N

51N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

RISERVA ARRIVO 3
DA QMTP-C

PROTEZIONE
TRAFO CT1.2

2500KVA - QMTS-C

PROTEZIONE
TRAFO CT1.3

2500KVA - QMTS-C

600mm35mm

13
70

m
m

63
0m

m
30

0m
m

23
00

m
m

600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm600mm600mm600mm600mm600mm600mm800mm800mm 35mm

15270mm

600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 600mm 52mm52mm

3704mm

14
89

m
m

76
1m

m

22
50

m
m

50

51

50N

51N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

PARTENZA
GRU RMG P3

100 V
3

N
A

100 V
 3

6.0 kV
 3

L1,L2,L3

50 VA / Cl. 0.5
90 VA / 3P

3.15 A

-Q1

3

-T6

50

51

50N

51N

Mis

1250
A

1600
A

-Q0

-Q1

CONGIUNTORE RISALITA
e MISURE

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

Mis

50

51

50N

51N

67N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
600A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
50A/1A
2.5 VA Cl.
5P103

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
50A/1A
2.5 VA Cl.
5P103

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

3

PARTENZA
GRU RMG P8

PARTENZA
GRU RMG P11

PARTENZA
GRU RMG P12

50

51

50N

51N

Mis

50 / 1A
1.25 VA
1FS101

-T90

-Q8

L1,L2,L3
125A/1A/1A
5 VA Cl.
0.5FS5
5 VA Cl. 5P10

3

-T1

630
A

800
A

-Q0

-Q1

RISERVAPARTENZA
GRU STS S10

600mm 600mm600mm800mm800mm600mm600mm600mm

T.T.D.L.D.L.RISCONTRO OSSERVA=IONI REGBPROT-000��0107�06�202�01
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-
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NOTA:
Il PFTE è stato sviluppato sulla base degli elaborati grafici relativi allo stato di fatto e alle
previsioni sul futuro sviluppo forniti da AdSPMAO e TMT e riportati all'interno dell'elaborato
1949_PFTE_L0_GEN_r004_15 (Basis of design). Qualsiasi modifica al layout funzionale comporta
la revisione degli elaborati progettuali
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